Energy evaluation of systems VRF by Gašpár, Juraj
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNICKÝCH ZAÍZENÍ BUDOV
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING SERVICES 
  
ENERGETICKÉ HODNOCENÍ SYSTÉM VRF
ENERGY EVALUATION OF SYSTEMS VRF
DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JURAJ GAŠPÁR 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. ALEŠ RUBINA, Ph.D.
SUPERVISOR 
BRNO 2013      



Abstrakt
Diplomová práce se vnuje VRF systémm, které se používají pro rozsáhlé komerní a 
administrativní budovy nebo objekty, kde je více zón s rznými požadovanými parametry. 
Cílem je vysvtlení funkce systému a jejich hodnocení a azení do energetických tíd dle nové 
legislativy. Praktická ást se zabývá aplikací VRF systému a jeho rznými varianty v budov
poboky banky. Porovnání poátených náklad a následných náklad na provoz systému. 
V experimentu jde o porovnání zmených hodnot VRF systému a porovnání s údaji od 
výrobce.  
Klíová slova 
VRF systém, topný faktor, chladící faktor, chladivo, chladicí okruh, klimatizace,  
Abstract 
This master thesis deals with VRF systems, which are used for extensive commercial and 
office buildings, or for buildings where there are multiple zones with different required 
parameters. The aim of the thesis is to explain the functions of the system and their evaluation 
and inclusion into energy classes according to the new legislation. The practical part deals 
with an application of the VRF system and its variants in the building of bank branch. The 
comparison of initials costs and resultant costs to operate the system. The experiment focuses 
on comparison of the measured values of VRF system and their comparison with data from 
the manufacturer. 
Keywords 
VRF system, heating factor (COP), cooler factor (EER), refrigerant, cooling circuit, air-
conditioning    
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Úvod 
Tématem mé diplomové práce je energetické hodnocení systém VRF. Jde pedevším o popis 
jejích funkce a popis jednotlivých souástí systému. V teoretické ásti se zabývám 
hodnocením klimatizaních systému, které se mní od 1. 1. 2013 a související legislativou.  
V praktické ásti co pedstavuje použití VRF systému v konkrétní budov navazuji na svou 
bakaláskou práci ,,Klimatizace poboky banky “. Navrhnul jsem další 2 možnosti aplikace 
VRF systému s využitím nuceného vtrání. Doloženy jsou výpoty tepelných ztrát a zátží 
objektu. Systematicky jsou znázornny další 2 varianty systému s popisem jednotlivých 
souástí.  
Experimentální ást se zabývá mením VRF systému na konkrétní budov. Cílem bylo 
porovnat údaje výrobce a namené hodnoty chladícího faktoru. Souástí je výpoet tepelných 
zátží a model systému.  
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1. Úvod do VRF systém
VRF systém pracuje na konfiguraci jedné venkovní kondenzaní jednotce a více vnitních 
jednotek. Pojem VRF je oznaení pro „Variable refrigerant flow“, co v pekladu znamená 
„promnný prtok chladiva“. VRF systémy patí do kategorie systému pímého chlazení pro 
centrální klimatizace. V praxi se také setkáváme s oznaením VRV, DVM,MDV a GMV. 
V roce 1982 byl pedstaven první systém tohoto druhu. Uplatnní našel pedevším 
v rozsáhlých objektech s více podlažími a množstvím místností. Pevážn administrativní 
budovy, výškové budovy, výrobní haly a pedevším objekty s množstvím nezávislých 
klimatizovaných prostor. Na rozdíl od typického asijského stylu klimatizace, kde se 
v pevážné míe využívají mini split systémy. Každý systém je používán pro konkrétní 
místnost a pracuje pouze v režimu zapnuto a vypnuto podle poteb. Klíové je, že prtok 
chladiva je bu v plném toku nebo v žádném. 
   
Obr. 1 VRF systém a píklad použití v administrativní budov
VRF systémy pracují práv na úprav prtoku chladiva. Více chladiva (vyšší prtok chladiva) 
zajistí vtší chladící/topný výkon a naopak. Pokud je prostorové zatížení vysoké, je vtší 
množství chladiva dodáváno do vnitní jednotky, co zajistí více chlazení (v chladném období 
topení) a naopak, když je zatížení v místnosti nízké, je k dispozici menší prtok chladiva. 
Provoz VRF systému je i ekonomicky mén nároný než klasické split systémy. Bhem celé 
doby má k dispozici 100% velikosti vnjšího kondenzátoru, co znamená, že za uritých 
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podmínek pi nízkém zatížení vn
a víc. Pomr 1:6 znamená, že z
6 kW chladu nebo tepla. Všechno je závislé al
Zmínný pomr se u výrobk
(chladící faktor).  
2. Tepelná erpadla 
2.1 Princip tepelného erpadla
VRF systémy pracují na principu 
druhého prostednictvím chladiva.
samotného názvu je zejmé že se využívá na topení a chladící za
chlazení pracují tepelná erpadla tak, že odvád
venkovního vzduchu, ímž ochlazují vnit
teplo z vnjšího vzduchu (i když je venkovní teplota 
vnitního prostoru. 
  
Obr. 2 Princip tepelného erpadla (1 
Nejastjším typem je kompresorové tepelné 
Carnotovem cyklu. Jako teplonosná látka v
Diplomová práce Energetické hodnocení systém
jší jednotky dokáže pracovat s energetickou ú
1 kW elektrické energie vyprodukuje klimatizace typ
e od vhodného systému regula
 udává jako COP faktor (topný faktor), respektive
tepelného erpadla. Penášejí teplo z jednoho prost
Tepelné erpadlo je obrácené chladící za
ízení na chlazení.
jí teplo z místnosti nebo vnit
ní prostor. V zimním období umí extrahovat latentní 
-20°C) a vhánt jej dovnit
- kondenzátor, 2 - tryska, 3- výparník, 4 
erpadlo, které pracuje na obráceném 
 obhu se využívá chladivo. V
 VRF
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inností až 1:6 
u VRF až 
ce systému. 
 EER faktor 
edí do 
ízení. Už ze 
 V režimu 
ního prostoru do 
 pro vytápní 
- kompresor) 
 plynném stavu je 
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stlaeno kompresorem a poté vpuštno do kondenzátoru, kde odevzdá své skupenské teplo. 
Následn je prohnáno pes expanzní trysku do výparníku. Skupenské teplo pijme a odpaí se.  
2.2 Tepelné erpadlo – režim topení a režim chlazení 
Výhodou tepelných erpadel je, že mohou být použity jak pro chlazení tak pro vytápní. 
Zmny režimu tepelných erpadel jde zabezpeit použitím tycestných ventil, které mní 
smr toku chladiva, jak je znázornno na obrázcích dole. 
Obr.3 Princip tepelného erpadla v režime pro topení 
Obr.4 Princip tepelného erpadla v režime pro chlazení 
aplikace 
zdroj 
aplikace 
zdroj 
kompresor 
kompresor 
expanzní 
ventil 
expanzní 
ventil 
tycestní ventil 
tycestní ventil 
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2.3 Rozdlení tepelných erpadel 
Tepelné erpadla se dlí podle druhu ochlazované a ohívané látky, proto je rozdlení 
následující:  
 a) tepelné erpadlo vzduch – voda 
  
Obr. 5 Tepelné erpadlo vzduch - voda 
Tepelné erpadlo vzduch – voda získává teplo ze vzduchu a odevzdává ho vod nebo opan. 
Mezi hlavní výhody systému patí dostupnost vzduchu jako zdroje energie, je možné použít 
tém ve všech pípadech, instalace nevyžaduje žádné zásahy do okolního prostedí. 
Nevýhodou je vyšší poizovací cena samostatného tepelného erpadla. Nejsou zde ale další 
náklady (výkopové práce, vrty…). V pípad vyšší hlunosti jednotky mže být její osazení 
problematické, abychom vyhovli hlukovým požadavkm. Výkon erpadla klesá s venkovní 
teplotou. Pokles je v daném systému mnohem výraznjší než pi jiných provedeních.     
 b) tepelné erpadlo zem – voda 
Tepelné erpadla zem – voda využívají energii, která se dostává na povrch z vnitku zem a 
taky energii, která je naakumulovaná v povrchových vrstvách sluneným záením. Využívají 
k tomu plošné kolektory nebo hloubkové vrty.  
Zemní plošný kolektor – odebírá teplo z pdy. V hloubce pibližn 1 m a rozteí také kolem 
1m je položena plastová trubka (kolektor). V kolektoru proudí nemrznoucí kapalina. Pro 
položení zemního kolektoru je poteba dostaten velká plocha. Pro piklad velikosti plochy 
pozemku pro 10 kW výkon erpadla je nutno 250 – 350 m2. Poizovací náklady kolektoru 
jsou nižší než vrty. Nevýhodou je již zmínná velká plocha pozemku a na ploše se zemním 
kolektorem není možné stavt. V zimním období, kdy se zem neustále ochlazuje kolektorem , 
dochází k její promrzání a následn k snížení výkonu.     
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Obr. 6 Tepelné erpadlo zem – voda v provedení s plošným zemním kolektorem 
 Tepelné erpadla s hloubkovým vrtem na rozdíl od plošných kolektoru mají stabilní 
zdroj z vrtu (celý rok se teplota nemní) a tím je provoz s nízkými náklady. Venkovní teplota 
neovlivuje spotebu elektrické energie. Vrty mohou být hluboké až do 150m a umístny 
nejmén 10m od sebe. Pro názornost na výkon 10 kW je poteba 120 – 180 m vrt. Mezi 
mínusy patí urit vysoké poizovací náklady, co se týe hlavn zhotovení vrt. Neustálým 
ochlazováním vrtu dochází k jeho postupnému promrzání a tím se dlouhodob snižuje výkon 
tepelného erpadla.  
Obr. 7 Tepelné erpadlo zem – voda v provedení s hloubkovým vrtem 
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c) tepelné erpadlo voda – voda 
Tepelné erpadlo voda – voda, využívající studniní vodu, vyžaduje celoron dostatek vody. 
Pomocí erpací zkoušky se oví vydatnost studny. Mezi zásadní kriterium založení studny je 
složení vody, aby nedocházelo k zanášení výmníku. Voda je erpaná ze studny ve vtšin
pípadu ponorným erpadlem, v tepelném erpadle je ochlazena a vrací se zpt do vsakovací 
studny. Vsakovací studnu je nutno zhotovit v dostatené vzdálenosti, aby voda neprosakovala 
zpt do sací studny. Hloubky vrt jsou 10–30 m.  Podmínkou pro provoz je dostaten vysoká 
teplota vody v studni, aby ji bylo možno ochlazovat bez nebezpeí zamrznutí. Oproti vrtu jsou 
poizovací náklady nižší. Venkovní ást vyžaduje pravidelnou údržbu a je náchylná na 
poruchy.  
Obr. 8 Vlevo tepelné erpadlo voda – voda (studny) a napravo tepelné erpadlo voda – voda 
(pozemní zdroj)  
Tepelné erpadlo se zdrojem povrchové vody se používá pi vodných tok, z pírodních i 
umlých vodních nádrží, prsak pes hráze pehrad apod. V tchto vodních zdroj je od 
erpadla vyveden výmník z polyetylénových trubek, ve které je cirkulována ekologická 
nemrznoucí sms. Na rozdíl od systému se studniní vodou má více nevýhod. Ve vtšin
lokalit není dostupný zdroj, následn je složitá legislativa pro povolení o zapuštní do vody. 
Hrozí nebezpeí poškození výmníku a také velká délka. Teplota vody je kolísavá (závislá na 
poasí), proto tato varianta nepatí mezi stabilní zdroje. Velmi se v praxi s danou variantou 
nesetkáváme pouze ve specifických pípadech. 
d) tepelné erpadlo vzduch - vzduch 
V souasnosti jsou tepelné erpadla vzduch – vzduch považovány za nejekonomitjší 
investici s nejkratší návratností. Vzduch je k dispozici v neomezeném množství, ale má 
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promnlivou teplotu. Ekonomický a efektivní je provoz do cca -5°C (pokryto 90% sezóny pro 
vytápní). Výhodou je, že jako tepelné erpadlo vzduch – vzduch mžeme použit 
jednoduchou klimatizaci v reverzním režime optimalizovanou na vytápní.  
Obr. 9 Tepelné erpadlo vzduch – vzduch (multisplit systém) 
2.4 Stupn tepelného cyklu 
1. Vypaování – chladivo je vyparováno pi nízkém tlaku a teplot pomocí tepelné energie 
transformované z vnjšího zdroje tepla.  
2. Komprese – chladivo je komprimované na vyšší tlak použitím kompresore, výsledkem je 
souasn rst jeho teploty. 
3. Kondenzace – vysokotlaká pára chladiva je kondenzována pi vysoké teplot.  
4. Expanze – kapalné chladivo je expandované z vysokého tlaku v kondenzátore na nízký tlak 
ve výparníku. Výsledkem je prudké snížení teploty a proces se mže znovu opakovat.
Obr. 10 Princip innosti obhu tepelného erpadla  
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2.5 Komponenty tepelného 
1. Chladivo – proudí v chladícím okruhu a je nuceno se vypa
kondenzovat pi vysokém tlaku a teplot
a R 410a. 
2. Výparník – je to vým
nízkoteplotního zdroje (vzduch, voda, p
napíklad solanka. Teplota a tlak ve
Pro tepelná erpadla se zemskou kúrou jako zdroj tepla jsou rozv
do zem, nebo vertikáln do vrt
povrchová), tak tyto  médiá protékají p
3. Kompresor – vypaované chladivo je nasáváno z
stlaeno na vyšší tlak a teplotu. Ve v
Pro tepelné erpadla v rodinných domech a pr
kompresor. Kompresory s valivým pístem, pístové kompresory a scroll kompres
vtšina tepelných erpadel pro domácí aplikace se užívají tzv. hermeti
pohonný elektromotor a kompresor je umíst
zpsobem je zabránno úniku chladiva do atmosféry p
procházejí jen dva nebo ti elektrické vedení. 
Kompresory s valivým pístem jsou 
Excentrický píst s radiáln pohybujíc
znázornno na obrázku dole. 
Obr. 11 Princip 
 Pístové kompresory jsou nejstarší typy kompresor
sací ventil, stláí ho ve válci a vytlá
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es spojovací t
asto používány v tepelných erpadlech vzd
í se lamelou v skíni kompresoru
innosti kompresoru s valivým pístem 
. Reciproní píst nasává plyn p
í skrz výtlaní ventil. Sací i výtlaní ventil jsou zav
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bhem komprese a výtlaní ventil se otev
Vývoj pístových kompresoru
v tepelných erpadlech. V pístových kompresorech je vinutí elektromotoru 
nasávaným plynem chladiva. 
Obr. 12
 Scroll kompresory stlá
jedna nepohyblivá, tzv. pevná spirála
s orbitálním pohybem). Pi tomto pohybu
nachází parné chladivo. Jejich o
k stedu spirál. Uprosted je výtokový otvor a chladivo se p
vytláí kompresoru.  
     Obr. 
Diplomová práce Energetické hodnocení systém
e, když tlak ve válci dosáhne pot
stále pokrauje a je pedpoklad jejich dalšího užívání 
 Princip innosti pístového kompresoru 
ejí páry chladiva mezi dvma spirálami (scrolls), z
, a druhá, pohyblivá, se odvaluje na ní (spirála 
 vznikají prostory mezi spirálami, v
bjem se neustále zmenšuje, chladivo se stlá
ibližn pi kondenza
13 Princip innosti scroll kompresoru 
 VRF
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4. Kondenzátor – teplý zkomprimovaný plyn chladiva vchází do kondenzátoru – tepelného 
výmníku, z kterého je teplo transformováno do teplonosného média (ve vtšin pípadu 
vzduch nebo voda). Pro dosažení tohoto toku tepla musí být kondenzaní teplota vždy vyšší 
jako teplota chladícího média. Množství tepla, které je nutno dovést z kondenzátoru do 
chladícího média, je soutem tepla dodávaného do výparníku mechanické energie dodávané 
kompresoru. Ve vtšin tepelných erpadel jsou jako kondenzátory užívány pájené nebo 
svaované deskové výmníky tepla. Teplota a tlak chladiva bhem kondenzace zstává 
konstantní.     
5. Expanzní ventil – pracuje jako rzné škrticí klapky, udržují tlakový rozdíl mezi vysoko a 
nízkotlakou stranou chladícího obhu a regulují tok chladiva z kondenzátoru do výparníku. 
Pi pechod chladiva expanzním ventilem se pi poklesu tlaku ást chladiva okamžit vypaí. 
Chladivo se na základ odebraného výparného tepla ochladí a vstupuje jako sms páry a 
kapaliny do výparníku pi výparné teplot.  
3. Tepelné obhy pro peerpávání tepla 
Zaízení které je ureno na penos tepla je možno popsat tepelnými obhy. Látky které pracují 
v tchto zaízeních procházejí skupenskými zmnami. Tento jev je možné popsat 
v diagramech pro konkrétní pracovní látky.  
3.1 Základní obhy pro tepelné erpadla jsou:  
 a) sorpní obh 
 b) parní obh 
 c) proudový obh 
Sorpní obh 
Sorpní chladící zaízení funguje na fyzikáln-chemickém principu, výmn tepla v tepelném 
obhu spojené s pohlcováním a vypuzováním par chladiva absorbentem. V chladícím zaízení 
se sorpním obhem nejsou kompresory, ale místo nich je absorbér (pohlcova) a varník 
(vypuzova). 
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Obr. 14 Sorpní chladící obh 
V bod 1 na obr. 14 erpadlo nasaje absorbent s vysokým obsahem par chladiva a následn ho 
tlaí do varníku, který je vytápn teplem qvyt pivedené z jiného zdroje. V bod 8 vystupují 
z varníku uvolnné páry do kondenzátoru a zkapalují. Mezi body 4 a 5 je škrtící ventil kde se 
snižuje tlak syté kapaliny chladiva. Ve výparníku dochází k prudkému varu chladiva a mní 
se mokrá pára na sytou. V bod 9 je sytá pára pohlcována absorbentem a nasávaná následn s 
erpadlem. Absorbent ochuzený o chladivo po uvolnní jeho par ve varníku prochází škrtícím 
ventilem (mezi body 6 a 7), kde se jeho tlak snižuje, aby byl schopen pohltit páry chladiva, 
které picházejí z výparníku. U sorpního chlazení se používá také varianta bez erpadla. Tlak 
ve výparníku se upravuje pítomností tetí látky v plynném skupenství co je ve vtšin
pípadu vodík. 
  
Vysoké uení technické v Brn Diplomová práce Energetické hodnocení systém VRF 
Fakulta stavební
	 


Carnotv obh 
Je to ideální tepelný obh, který pozstává z vratných zmn (2 adiabaty a 2 izotermy). 
Carnotv obh má nejvyšší termickou úinnost. I když se nedá prakticky realizovat, ukazuje 
nejvyšší teoreticky dosažitelnou úinnost obhu. Na základ tohoto cyklu se dají dále 
zdokonalovat tepelné obhy. Jsou zde dva druhy cykl: izoentropický (s=konstanta) a 
izotermický (T=konstanta).   
Obr. 15 Carnotv obh v diagrame T-s  
Práce plynu, daná rozdílem expanzní a kompresní práce, se v p-v diagrame zobrazí plochou  
1-2-3-4-1. Rozdíl tepel qB-qA se mní na užitenou práci.  
Platí vztahy:  
qA = q41 = T1·(s1 – s4) 
qB = q23 = T2·(s1 – s4) 
w = qB – qA = (T2- T1)·(s1 – s4) 
Úinnost Carnotova cyklu je možné vyjádit jako pomr výkonu a píkonu. V pípad že se 
jedná o topný režim poítáme COP faktor. V režimu chlazení EER faktor. 
a) COP faktor pro Carnotv cyklus  b) EER faktor pro Carnotv cyklus 
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Carnotv cyklus nezohleduje reálné vlastnosti pracovních látek (chladiv), velikost 
teplonosných ploch, skutenou úinnost zdroje pohonné energie, tepelné ztráty cyklu do okolí 
a potebu další energii pro pomocná zaízení.   
  
Entropie 
Teplota 
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Parní obh 
Na obr. 16 je znázornna schéma parního kompresorového obhu, v kterém se daný obh 
uskuteuje. Pívod tepelného toku Qo chlazenou látkou do výparníku se chladivo vypauje a 
nasává ho kompresor s píkonem Piz. Po stlaení na kondenzaní tlak se v kondenzátore páe 
chladiva odebírá tepelný tok Qk, piemž kondenzují. Kapalné chladivo prochází 
z kondenzátoru do škrtícího ventilu, kde se jeho tlak sníží z kondenzaního tlaku pk na 
výparný tlak po. Kapalina se zmní na páru pívodem tepelného toku z ochlazované látky a 
okruh je uzavený.  
Základná tepelná bilance chladícího obhu pi uvažování ideálního obhu a zanedbáním 
výmny tepla s okolím je následovná:  
Qo + Piz = Qk 
Qo – chladící výkon (W) 
Piz – izoentropický píkon kompresoru (W) 
Qk – kondenzaní výkon (W) 
Obr. 16 Parní obh 
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Rankinv obh 
Parní obh s reálnou pracovní látkou (chladivem) 
4–1: izobarické vypaování na mez syté páry
1–2: izoentropická komprese syté páry na p
2–3: izobarické ochlazení peh
kapaliny 
3-4: izoentalpické škrcení na mokrou páru,
se teplo = nemní se entalpie (adiabatické škrcení)
Skutený obh 
Diplomová práce Energetické hodnocení systém
– idealizovaný Rankinv ob
Obr. 17 Ideální Rankinv obh 
ehátou páru
átých par na mez sytosti a následná kondenzace na
snížení tlaku škrcením, nekoná se práce,
Obr. 18 Skutený (reálný) obh 
 VRF
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Hlavní rozdíl mezi skuteným obhem a Rankinovým cyklem je v pehívání par chladiva, 
podchlazení kapalného chladiva a kompresi par chladiva.   
Obr. 19 Skutený obh – naznaení rozdíl mezi skuteným a Rankinovým cyklem 
Legenda k obr. I – vypaování , II – komprese, III – kondenzace, IV – expanze, V – pehátí, 
VI – podchlazení, 1 – vstup do kompresoru, 1´ - výstup z výparníku, 1´´ - 100% chladiva je 
vypaeno – zaátek pehívaní, 2 – výstup z kompresoru, 2´ - chladivo dosáhlo teplotu 
kondenzace – zaátek kondenzace, 3 – vstup do expanzního ventilu, 3´ - 100% chladiva je 
zkondenzované – zaátek podchlazení, 4 – vstup do výparníku    
Pehátí je rozdíl mezi sáním (vstupem) do kompresoru a výparnou teplotou (teplotní rozdíl 
mezi body 1 a 1´ na obrázku). Výparná teplota mže být asto odítaná na teplotní stupnici 
manometru, pípadn z tabulek teplot nasycení jednotlivých chladiv. 
Pehátí uruje o kolik je teplejší nasávaný plyn v porovnání s výparní teplotou. Obvykle 
hodnoty leží v rozmezí 4 až 8 °C. Nedostatené pehátí mže vést k vstupu kapaliny do 
kompresoru, co má za následek snížení COP faktoru nebo i poškození kompresoru. Píliš 
velké pehátí ukazuje na neefektivní využití výparníku, co taktéž zpsobuje snížení COP. 
Podchlazení uruje, o kolik bylo zkondenzované chladivo ochlazené pod kondenzaní teplotu. 
Normální hodnoty jsou v rozmezí 2 až 5 °C. Píliš malé podchlazení ukazuje na nedostatek 
chladiva, co vede k snížení efektivnosti obhu (COP). Píliš velké podchlazení ukazuje, že 
tepelné erpadlo je peplnné chladivem a potom pracuje taktéž s menším výkonovým íslem 
COP, protože plocha kondenzátoru nemže být využita v plném rozsahu (velikosti). Souasn
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vzniká riziko vypnutí provozu vysokotlakým presostatem nebo se vysokotlaký pojistný ventil 
oteve, když vysoko stoupne kondenzaní teplota. Pibližné zhodnocení podchlazení mžeme 
dosáhnout porovnáním kondenzaní teploty (odetena pímo z manometru nebo tabulek 
chladiv) s teplotou menou na povrchu rourky odvodu chladiva z kondenzátoru.      
4. Chladící faktor chladícího zaízení 
Pod pojmem chladící faktor rozumíme pomr mezi chladícím výkonem zaízení a píkonem 
(pomr získané energie k energii dodané). Kdybychom použili tuto obecnou definici pro celé 
klimatizaní zaízení v režimu chlazení, pak bychom definovali COPAC jako pomr tepelné 
zátže odvedené z klimatizovaného prostoru (pivedeného chladicího výkonu) k píkonu 
celého klimatizaního zaízení.   
  
Pi výrob a distribuci chladu po budov lze vysledovat více po sob navazujících krok. 
Zdroj chladu je základní bod. Ve vtšin zdroj chladu pro klimatizaci pracuje systém na 
principu parního obhu oznaovaným jako kompresorový. Pro porovnání a studium 
základních zákonitostí kompresorového obhu se  využívá již zmínný Carnotv obh. 
V praxi se k úinnosti Carnotova cyklu nikdy nedostaneme. Skutené dje se od teoretických 
liší nevratností dj. Porovnání skuteného obhu a Carnotového lze vyjádit úinností obhu  
R. Chladící faktor je pak výrazn odlišný od Carnotova.  
To –vypaovací teplota, Tk – kondenzaní teplota 
V souasnosti se pro chladící faktor používá EER (Energy Efficiency Ratio) místo díve 
používaného COP faktoru. Jedná se jen o nové znaení, které tak rozlišuje chladící faktor od 
topného faktoru. Celkový EER faktor reálného obhu pro zdroj chladu je pomr chladícího 
výkonu Q1 na výparníku vi elektrickému píkonu kompresoru a kondenzátoru, priemž se 
musí zohlednit i úinnost kompresoru C a jeho pohonu E.
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Zahraniní literatura nkdy uvádí EER v jednotkách Btu/Wh (British thermal unit/ Watt 
hours). Vydlením koeficientem 3,413 lze danou jednotku pevést na bezrozmrnou hodnotu 
používanou v EU. V pípad kompaktního zdroje s vzduchem chlazeným kondenzátorem jsou 
souástí zdroje chladu i ventilátory pro odvod kondenzaního tepla a jejich píkon je nutno 
zohlednit v chladícím faktoru zdroje.   
5. Sezónní chladicí faktor SEER a topný faktor SCOP  
SEER = Seasonal Energy efficiency Ratio (Sezónní energetický faktor). Ve srovnání 
k jednoduchému EER, je stanoven jako kombinace rzných provozních podmínek 
definovaných nejnovji podle EUROVENT/CEN tak, aby faktor odrážel co nejlépe provoz 
stroje v normálních sezónních provozních podmínkách mimo projektované maximální 
parametry. ESEER se vypoítá kombinací na plný i ástený zatížení provozního ukazatele 
energetické úinnosti (EER) pro rzné teploty vzduchu, vody a to vetn vhodných váhových 
faktor. SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (režim topení) 
Evropská unie si stanovila do roku 2020 cíl 20/20/20. Výsledkem je i zavedení SEER a SCOP 
faktor. Cíl 20/20/20 znamená, že se sníží v porovnání s rokem 1990 o 20% použití primární 
energie, o 20% snížení emisí CO2 a o 20% se více budou využívat obnovitelné zdroje energie. 
Od 1. 1. 2013 musí klimatizaní jednotka do výkonu 12 kW být v nejhorším pípad v tíd D 
podle nových štítk. Od 1. 1. 2014 musí daná klimatizaní jednotka být zaazena minimáln
v tíd B. Pro klimatizaní zaízení nad 12 kW výkonu ješt není uren pesný datum, od kdy 
se budou muset ídit podle nových požadavk. Pedpokládaný je rok 2014 nebo 2015. Od 1. 
1. 2013 pro vytápní, jednotky do 12 kW výkonu musí splovat minimáln tídu A. Následn
od 1. 1. 2014 minimáln tídu A+.    
Evropa je podle nové legislativy rozdlena na 3 regiony, co je znázornno na energetickém 
štítku. Teplý, který je na map znázornn oranžovou barvou, stední region zelenou a studený 
modrou. V energetickém štítku pibyla položka pro hladinu akustického výkonu vnitní a 
venkovní jednotky. Na rozdíl od akustického tlaku akustický výkon není ovlivnn umístním 
zdroje a pijímae. V tabulce jsou maximální hodnoty akustického výkonu pro vnitní a 
venkovní jednotky.  
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Chladící výkon jednotky  6 kW Chladící výkon jednotky 	 6 kW  12 kW 
Vnitní jednotka Venkovní jednotka Vnitní jednotka Venkovní jednotka 
60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 
Znaení dle nových energetických štítk je možné od roku 2012. Jejich povinnost na 
výrobcích bude od roku 2013. Na daném energetickém štítku jsou kategorie pro SEER a 
SCOP faktory. Dlí se do 7 tíd, kde zaazení do tídy D je nejhorší a do tídy A+++ nejlepší. 
Dále jsou zde hodnoty P design C a P design H. P design C se rovná výkonu jednotky pi 
100% chladící zátži (tento bod byl stanoven na 35°C). P design H je obdobný pedešlému ale 
jde o 100% topné zátži. Problém ale nastává pi urení P design H, protože není uren pesný 
bod (teplota) pro kterou se má poítat. Závisí na bodu bivalence, který se volí z intervalu T 
design a T bivalent podle klimatické oblasti.   
Obr. 20 Energetický štítek dle naízení komise v pevedené pravomoci (EU) . 
626/2011  
Tída energetické 
úinnosti - chlazení 
Tída energetické 
úinnosti – topení 
rozdlení podle 3 
oblastí  
Hladina akustického 
výkonu - 
vnitní/venkovní 
jednotka 
Mapa Evropy 
rozdlená na 3 
teplotní oblasti 
SEER/SCOP 
faktory
P design C  
P design H
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5.1 Porovnání pvodního zpsobu výpotu a nového výpotu faktor
V pvodní legislativ a výpotu se pi faktore EER používala pouze jedna teplota, která se ale 
v prbhu roku vyskytovala pouze pár hodin. Proto se zavádí nová legislativa, která upravuje 
výpoet pro 4 rzné teploty. Podobné opatení se dlá i pi COP faktore. Nepoítá se pouze 
pro 1 teplotu, ale také pro 4 rzné, který lépe vyjádí chod jednotky. Pro vzduchem chlazené 
jednotky jsou výpotové teploty pro SEER 35°C, 30°C, 25°C a 20°C (znázornno na grafe). 
Pro jednotlivé teploty jsou pirazeny váhové koeficienty, které zohledují, jak dlouho pracuje 
zaízení pi konkrétních podmínkách. Pro pehled jsem vložil údaje do tabulky (hodnoty 
zátží pro chlazení jsem erpal od výrobce Mitsubishi Electric, v závorce v tabulce jsou 
hodnoty udávané v EUROVENT/CEN). 
Zátž pro chlazení Teplota vzduchu °C Váhový koeficient 
100% 35 0,03 (A) 
73,7% (75%) 30 0,33 (B) 
47,4% (50%) 25 0,41 (C) 
21,1% (25%) 20 0,23 (D) 
  
 Vztah pro výpoet SEER je pak následující: 
SEER = A·EER100% + B·EER75% + C·EER50% + D·EER25% 
Pro výpoet SCOP je Evropa rozdlena do již zmínných 3 klimatických zón. V tabulce je 
pehled výpotových teplot a hodnoty zatížení pro jednotlivé teploty (hodnoty v tabulce jsou 
od Mitsubishi Electric). 
Teplá zóna Stední zóna Studená zóna 

ástená 
zátž 
Teplotní podmínky 

ástená 
zátž 
Teplotní podmínky 

ástená 
zátž 
Teplotní podmínky 
Venkovní Vnitní Venkovní Vnitní Venkovní Vnitní
ST MT ST ST MT ST ST MT ST 
- - - 20°C 88% -7°C -8°C 20°C 61% -7°C -8°C 20°C 
100% 2°C 1°C 20°C 54% 2°C 1°C 20°C 37% 2°C 1°C 20°C 
64% 7°C 6°C 20°C 35% 7°C 6°C 20°C 24% 7°C 6°C 20°C 
29% 12°C 11°C 20°C 15% 12°C 11°C 20°C 11% 12°C 11°C 20°C 
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 Obr. 21 Grafy znázorující okrajové podmínky pro výpoet EER, SEER, COP a SCOP  
Rozdíl v nových energetických štítcích není pouze v okrajových podmínkách pro výpoet 
SEER a SCOP, ale také v již zmínných tídách pro zatídní. Poet tíd zstal 7, ale jejich 
oznaení se zmnilo. Místo tíd A až G je v novém štítku použité znaení A+++, A++, A+, A, B, 
C, a D. Hodnoty pro jednotlivé tídy jsou taky zmnny, protože je metodika výpotu jiná a 
dosahujeme odlišné hodnoty. Snaha EU je podporovat invertorové jednotky. Na rozdíl od 
neinverterových jednotek jsou energeticky mén nároné a z toho mají menší nepíznivý 
dopad na životné prostedí.   
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Obr. 22 Porovnání pvodních hodnot a tíd pro režim chlazení (EER a SEER) 

Obr. 23 Porovnání pvodních hodnot a tíd pro režim topení (COP a SCOP) 
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1. Aplikace tématu na objektu 
V praktické ásti diplomové práci jsem se zamil na rzné varianty klimatizace a vtrání 
poboky banky. Celkem jsem použil 3 varianty, které se liší jak zpsobem distribuce 
erstvého vzduchu, tak i umístním vnitních jednotek VRF systému. První varianta je 
varianta použita v mé bakaláské práci, kde nebyl primárn brán zetel na energetickou 
náronost ešení. V druhé variant je zmna ve vnitních elementech VRF systému a 
v poslední tetí je upravena i distribuce erstvého vzduchu v objektu.   
1.1 Analýza objektu 
Jedná se o 3 podlažní budovu poboky banky, která se nachází v Brn. V 1. podlaží se 
nachází hlavní kancelá, zasedací místnost, kuchyka, WC se sprchou, úklidová komora a 
chodba. Ve 2. nadzemním podlaží je denní místnost (spoleenská místnost), WC, chodba, 
archiv, server, osobní poradce, manager a editelka. V posledním 3. Nadzemním podlaží je 
denní místnost, WC, zástupce editelky, osobní poradce, chodba, strojovna vzduchotechniky a 
místnost pro technika. Konstrukní výška podlaží je 3,8m. Konstrukní systém je Porotherm. 
Všechny místnosti krom strojovny jsou opateny sádrokartonovým podhledem. Svtlá výška 
místností je 2,9m.  
Konstrukce v objektu: 
a) Nosné cihelné zdivo tl.450mm: U=0,32W/m2K
b) Vnitní cihelné zdivo tl.300mm: U=0,7W/m2K
c) Vnitní cihelné zdivo tl.250mm: U=1,3W/m2K
d) Konstrukce podlahy na terénu tl.300mm: U=0,3W/m2K
e) Konstrukce stropu tl.350mm: U=1,3W/m2K
f) Stecha: U=0,16W/m2K
g) Okna: U=1,3W/m2K
h) Dvee: U=2,3W/m2K

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1.2 Popis variant pro ešení dané poboky banky 
Navrhnul jsem 3 rzné varianty pro daný objekt. Ve všech je objekt rozdlen na samostatné 
funkní celky. Zabývají se vtráním, chlazením v lét a vytápním prostor v zim.  
První varianta: 
Objekt je rozdlen na 4 funkní celky, které jsou obsluhovány samostatn pomocí 4 zaízení.  
Zaízení . 1 – Nucené teplovzdušné vtrání
Zaízení . 2 – Klimatizace VRF systém
Zaízení . 3 – Split systém
Zaízení . 4 – Podtlakové vtrání 
Druhá varianta: 
Pro systém VRF jsou pi zaízení . 2 použity místo podstropních kazetových jednotek 
instalovány parapetní jednotky. Zbylé zaízení jsou stejné, zmna je pouze u prostor, kde jsou 
dané jednotky. 
Tetí varianta: 
Objekt je jinak rozdlen než v pípad 1 a 2. Pívod erstvého vzduchu je pímo 
v kanceláích. Vtrání okny je minimalizováno. Dané ešení je z hlediska energetické 
náronosti nejefektivnjší a nejúinnjší. Z hlediska komfortu pro uživatele je tato varianta 
také nejpíznivjší.  
Návrh  
Tepelné ztráty jsem poítal pomocí programu Excelu. Výsledky jsou v pílohách diplomové 
práci. Pro výpoet tepelné zátže jsem použil software Teruna. Ukázka výpotu pomocí 
softwaru Teruna je na následujících stránkách. Výsledky tepelných zátží a ztrát jsou shrnuty 
v tabulce.  

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VÝSTUP Z PROGRAMU TERUNA 
VÝPOET TEPELNÉ ZÁTŽE 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
101 Zasedací  místnost  
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----S01 stena cihelna - Porotherm (16,82m2, 0,45m, 0,23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 porotherm 450 (10,825m2, 0,45m, 0,23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----dvee vnitní plné (1,935m2, 2,3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----S02 stena cihelna - Porotherm (4,872m2, 0,45m, 0,23W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV2 porotherm 300 (12,316m2, 0,3m, 0,3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----dvee vnitní plné (1,72m2, 2,3W/m2K) 
Symetrická stna 
  +-----strop porotherm  (35,264m2, 0,35m, 0,25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV3 porotherm 300 (10,75m2, 0,3m, 0,3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha beton s izolací (35,264m2, 0,3m, 0,13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 94,395m3 
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: 1.7.2002-31.7.2002  Brno - data Veveí 
Osvtlení[1]: 8 - 10h, 300W 
Vtrání: NE 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 500W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 9h, 75kg, poet osob: 8 
Biologická produkce[2]: 15 - 16h, 75kg, poet osob: 8 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  9h:  Citelné teplo Max= 1481,85W 
21.7.  24h:  Citelné teplo Min= 0,44W 
21.7.  9h:  Vázané teplo=405,27W   Merna Tz = -4,62W/K 
21.7.  9h:  Poteba chladu = 6,16kWh   Poteba tepla = 0kWh 
              
Suma poteby chladu = 6,16kWh 
Suma poteby tepla = 0kWh 
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  ************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
103 Hlavní kancelá
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----S01 porotherm (5.67m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (8.4m2, 1.3W/m2K) 
         +-----dvee vchodové 1/3 skla (2.25m2, 2.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----S02 porotherm (15.254m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Venkovní stna 
  +-----stena cihelna - Porotherm (15.254m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 porotherm (114.036m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----strop porotherm (48.918m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (9m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha beton s izolací (48.918m2, 0.3m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 95m3 
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 150W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 250m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 1000W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 14 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  7.25h:  Citelné teplo Max= 3967.51W 
21.7.  3.92h:  Citelné teplo Min= -322.18W 
21.7.  7.25h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  7.25h:  Poteba chladu = 28.11kWh   Poteba tepla = 1.75kWh 
Suma poteby chladu = 28.11kWh 
Suma poteby tepla = 1.75kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
201 Denní místnost 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----S01 (7.543m2, 0.45m, 0.23W/mK, 1000kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (4.5m2, 2.7W/m2K) 
Symetrická stna 
  +-----porotherm podlaha (19.28m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 800kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----porotherm strop (19.28m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 800kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV1 porotherm 300 (4.91m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm 125 (11.6m2, 0.125m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 55.361m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 9h, 30W 
Osvtlení[2]: 11 - 12h, 30W 
Osvtlení[3]: 15 - 16h, 30W 
Vtrání: NE 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 500W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 9h, 75kg, poet osob: 4 
Biologická produkce[2]: 11 - 12h, 75kg, poet osob: 4 
Biologická produkce[3]: 15 - 16h, 75kg, poet osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  16h:  Citelné teplo Max= 1706.32W 
21.7.  4.25h:  Citelné teplo Min= -427.99W 
21.7.  16h:  Vázané teplo=202.64W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  16h:  Poteba chladu = 9.61kWh   Poteba tepla = 3.99kWh 
              
Suma poteby chladu = 9.61kWh 
Suma poteby tepla = 3.99kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
203 Risk manager  
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----S01 stena cihelna - Porotherm (6.25m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (2.25m2, 1.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----S02 stena cihelna - Porotherm (15.254m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 cihelna vnitrni (15.254m2, 0.25m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 (6.6m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----porotherm podlaha (3.682m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----podlaha nad vstupom (15.78m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----porotherm strop (19.5m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 55.854m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 60W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 400W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 5 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  8.25h:  Citelné teplo Max= 1217.8W 
21.7.  4h:  Citelné teplo Min= -136.72W 
21.7.  8.25h:  Vázané teplo=229.86W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  8.25h:  Poteba chladu = 8.95kWh   Poteba tepla = 0.88kWh 
              
Suma poteby chladu = 8.95kWh 
Suma poteby tepla = 0.88kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
204 editelka 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----S01 stena cihelna - Porotherm (4.375m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (2.25m2, 1.3W/m2K) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (2.25m2, 1.3W/m2K) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 porotherm (15.254m2, 0.25m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV3 porotherm (15.254m2, 0.25m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (8.175m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----strop (22.355m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----podlaha (22.325m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 64.177m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 60W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 300W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  6.92h:  Citelné teplo Max= 1728.87W 
21.7.  4h:  Citelné teplo Min= -48.33W 
21.7.  6.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  6.92h:  Poteba chladu = 9.97kWh   Poteba tepla = 0.13kWh 
              
Suma poteby chladu = 9.97kWh 
Suma poteby tepla = 0.13kWh 
  
Vysoké uení technické v Brn Diplomová práce Energetické hodnocení systém VRF 
Fakulta stavební
	 



************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
205 Osobní poradca 1 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----SO1 stena cihelna - Porotherm (7.245m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (2.25m2, 1.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----SO2 stena cihelna - Porotherm (15.254m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 
1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 porotherm (13.254m2, 0.25m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----dvee vnitní plné (2m2, 2W/m2K) 
Symetrická stna 
  +-----podlaha (21.303m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----Strop (21.303m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 900kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (9.595m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 61.103m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 60W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 400W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 5 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  6.92h:  Citelné teplo Max= 1022.81W 
21.7.  4h:  Citelné teplo Min= -153.88W 
21.7.  6.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  6.92h:  Poteba chladu = 7.01kWh   Poteba tepla = 1.09kWh 
              
Suma poteby chladu = 7.01kWh 
Suma poteby tepla = 1.09kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
301 Denní místnost 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----SO1 stena cihelna - Porotherm (6.778m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (3.6m2, 1.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----strecha (19.28m2, 0.35m, 0.06W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----podlaha (19.28m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV1 porotherm (21.527m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (11.6m2, 0.125m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 55.361m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 9h, 60W 
Osvtlení[2]: 15 - 16h, 60W 
Vtrání: NE 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 9h, 75kg, poet osob: 4 
Biologická produkce[2]: 11 - 12h, 75kg, poet osob: 4 
Biologická produkce[3]: 15 - 16h, 75kg, poet osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  16h:  Citelné teplo Max= 1757.34W 
21.7.  4.25h:  Citelné teplo Min= -243.39W 
21.7.  16h:  Vázané teplo=202.64W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  16h:  Poteba chladu = 10.8kWh   Poteba tepla = 1.94kWh 
              
Suma poteby chladu = 10.8kWh 
Suma poteby tepla = 1.94kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
303 Osobní poradce 2 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----SO1 stena cihelna - Porotherm (13.004m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 
1000kJ/kgK) 
Venkovní stna 
  +-----SO2 stena cihelna - Porotherm (8.509m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (2.25m2, 1.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----strecha (19.5146m2, 0.45m, 0.06W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 porotherm (13.5146m2, 0.25m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----dvee vnitní plné (2m2, 2W/m2K) 
Symetrická stna 
  +-----podlaha (19.5146m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (8.609m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 55.854m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 60W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 400W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 5 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  8.25h:  Citelné teplo Max= 1234.18W 
21.7.  4h:  Citelné teplo Min= -258.52W 
21.7.  8.25h:  Vázané teplo=208.01W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  8.25h:  Poteba chladu = 8.39kWh   Poteba tepla = 2.11kWh 
              
Suma poteby chladu = 8.39kWh 
Suma poteby tepla = 2.11kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
304 Zástupce editelky 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----SO1 stena cihelna - Porotherm (4.375m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (4.5m2, 1.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----strecha (22.355m2, 0.35m, 0.06W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----SV1 porotherm (30.508m2, 0.25m, 0.4W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----podlaha (22.355m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (8.175m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 64.177m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 30W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 300W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  6.92h:  Citelné teplo Max= 1837.42W 
21.7.  4h:  Citelné teplo Min= -190.9W 
21.7.  6.92h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  6.92h:  Poteba chladu = 7.07kWh   Poteba tepla = 1.59kWh 
              
Suma poteby chladu = 7.07kWh 
Suma poteby tepla = 1.59kWh 
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************ INFORMACE O PROJEKTU ************ 
305 Technik 
    
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOTU ************ 
Venkovní stna 
  +-----SO1 stena cihelna - Porotherm (7.245m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----okno - dvosklo, žaluzie vnitní (2.25m2, 1.3W/m2K) 
Venkovní stna 
  +-----SO2 stena cihelna - Porotherm (15.254m2, 0.45m, 0.23W/mK, 800kg/m3, 
1000kJ/kgK) 
Venkovní stna 
  +-----strecha (21.303m2, 0.35m, 0.06W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Symetrická stna 
  +-----podlaha (21.303m2, 0.35m, 0.25W/mK, 1600kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 100kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stna 
  +-----SV2 porotherm (7.595m2, 0.3m, 0.3W/mK, 850kg/m3, 1000kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpoet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
asový krok: 300s 
Objem místnosti : 61.103m3 
    
Ve výpotu bylo zavedeno: 
Simulace oblanosti: NE 
Referenní rok:NE 
Uvažován vliv slunení radiace: ANO 
Natená klimatická data: NE 
Osvtlení[1]: 8 - 16h, 30W 
Vtrání[1]: 8 - 16h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 8 - 16h, 400W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, poet osob: 5 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátže: 
21.7.  6.58h:  Citelné teplo Max= 1149.82W 
21.7.  3.92h:  Citelné teplo Min= -263.59W 
21.7.  6.58h:  Vázané teplo=0W   Merna Tz = -1W/K 
21.7.  6.58h:  Poteba chladu = 6.8kWh   Poteba tepla = 2.27kWh 
              
Suma poteby chladu = 6.8kWh 
Suma poteby tepla = 2.27kWh 
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Tab.1 Tabulka se souhrnem výpot pro 1. a 2. variantu návrhu 
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Tab.2 Tabulka pro 3. variantu – upraveny tepelné zátže a vtrání kanceláí  
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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2. Rozdlení objektu 
1. Varianta - rozdlení objektu 1NP poboka banky 
-rozdlení objektu pro 2. variantu je stejné jako pro první. Liší se pouze použitými 
(koncovými) vnitními jednotkami VRF systému.  
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
2NP poboka banky  
 
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3NP poboka banky  
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3. Varianta - rozdlení objektu 1NP poboka banky 
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3. Varianta - rozdlení objektu 2NP poboka banky 

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3. Varianta - rozdlení objektu 3NP poboka banky 

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3. Použité systémy.  
Pro zaízení íslo 1 (1. a 2. varianta ešení) – nucené teplovzdušné vtrání je navrhnutá 
vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení. Na návrh jsem použil návrhový 
software Aerocad. Zde je výstup jednotky, který jsem navrhnul pro první a druhou variantu 
poboky banky. Ventilátory jsou navrhnuté na množství vzduchu 2200 m3/h (pívod) a 1550 
m3/h (odvod). Výpoet tlakových ztrát jsem v diplomové práci neuvádl. Je souástí 
bakaláské práce. Jednotka je navrhnuta na 178 Pa (pívod) a 180 Pa (odvod).  
 Obr. 24 Výstup programu Aerocad – podstropní vzduchotechnická jednotka  
Jako distribuní elementy pro odvod vzduchu jsou použity víivé anemostaty s pevnými 
lamelami.  
              Obr. 25 Typ desky C   Obr. 26 Horizontální pipojení  
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Pro pívod vzduchu jsem navrhnul víivé anemostaty s pestavitelnými lamelami pro dosah 
proudu do 3m. Anemostaty s pestavitelnými lamelami jsou vhodné do prostor s výskytem 
osob, kde je nutné dodržet maximální rychlost v pobytové zón.  
                 
 Obr. 27 Víivá vyústka                               Obr. 28 Horizontální pipojení 
Pro 3. variantu je navrhnutá také vzduchotechnická jednotka od firmy REMAK pomocí 
programu Aerocad, ale je navržena na vtší objemové prtoky a není v podstropním 
provedení (4100 m3/h pívod a 3450 m3/h odvod). Vzduchotechnická jednotka je umístna na 
steše objektu. Na rozdíl od pedchozích 2 variant jsou kanceláské prostory vtrány 
vzduchotechnickou jednotkou. Vtrání okny je v daném ešení zakázané. Distribuní 
elementy zstali stejné. Pro pívod je to víivý anemostat s pestavitelnými lamelami a na 
odvod s pevnými lamelami.  
Obr. 29 Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení  
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VRF systém v poboce banky je od výrobce Mitsubishi Electric. Pi návrhu systému jsem bral 
výpoet tepelných zátží, dle kterých jsem navrhoval vnitní jednotky. Hlavní byly tepelné 
zisky a ne tepelné ztráty, protože byli vtší.  
Obr. 30 Venkovní jednotka – PUHY P200YHM-A 
Výkon jednotky v režimu chlazení je 22,4 kW a 25 kW v režimu topení. Topný faktor COP je 
4,14 a chladící faktor EER je na úrovni 3,91 co udává výrobce. Venkovní jednotka VRF 
systému je umístna na steše objektu. Ve všech variantách jsou stejná, pouze se mní vnitní 
jednotky.  
Pro 1. variantu jsou použity jednocestné kazetové jednotky. ešení jsem použil v bakaláské 
práci.  
Obr. 31 1-cestní kazetová jednotka 
V 2. variante jsou použity parapetní jednotky místo výše zmínných kazetových jednotek. 
Výbr parapetních jednotek byl ovlivnn typem vtrání v kanceláských prostorech. Pro 
vtrání okny je vhodnjší použití daných jednotek. erstvý vzduch je hned nasáván parapetní 
jednotkou a následn už upravený (ohátý nebo ochlazený podle poteby) posílán do prostoru. 
V místnostech, kde je nucené vtrání a nevyužívají se okna k vtrání jsou použity kazetové 
jednotky. Na obrázku níže je zobrazena parapetní jednotka VRF systému. 
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Obr. 32 Parapetní jednotka s opláštním PFFY-P20VLEM-E 
V 3. variante jsou použity stejné komponenty jak pi první. Rozdíl je v rozdlení objektu na 
funkní celky a použité vtrání. Místo již zmínného vtrání okny se používá nucené vtrání 
pomocí vzduchotechnické jednotky. 

Vysoké uení technické v Brn Diplomová práce Energetické hodnocení systém VRF 
Fakulta stavební
	 
	

4. Modely 
 – 1. varianta VRF systému (kazetové jednotky) 
-stejný model je také pro 3. variantu 

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Model – 2. varianta VRF systému (parapetní jednotky a kazetové jednotky) 

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5. Pibližné rozpoty pro jednotlivé varianty ešení poboky banky 
Všechny ceny jsou uvádny v eských korunách.  
1. varianta  
Nucené teplovzdušné vtrání 
ozn. Popis zaízení Jednotka Množství 
Cena za 
jednotku  
Cena 
celkem 
1.01 VZT jednotka - skladba: uzavírací klapky, sekce 
filtru F5, deskový rekuperátor, ohíva, chladi, 
sekce ventilátoru 2x, sekce filtru G4, tlumící vložky, 
difuzor 
ks 1 130000 130000 
1.02 Tlumi hluku kulisový THP 10 - 600x400 - 1500/3 ks 1 5254 5254 
1.03 Tlumi hluku kulisový THP 10 - 600x450 - 500/3 ks 1 3192 3192 
1.04 Tlumi hluku kulisový THP 10 - 600x400 - 1000/3 ks 1 4000 4000 
1.05 Tlumi hluku kulisový THP 10 - 650x450 - 1000/4 ks 1 4170 4170 
1.06 Požární klapka IMOS-PK-I-EIS90S-400x400-DV2 ks 3 5208 15624 
1.07 Víivá výustka s prestavitelnými lamelami PÍVOD  
VVKR-Q-P-H-1-Q-400x16 
ks 6 2825 16950 
1.08 Plastový talíový ventil IT 100 PÍVOD ks 1 179 179 
1.09 
Víivá výustka s prestavitelnými lamelami PÍVOD  
VVKR-Q-P-H-1-Q-600x40 
ks 2 4645 9290 
1.10 Plastový talíový ventil odvodní VEF 125 ODVOD ks 2 180 360 
1.11 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-E-Q-O-H-1-Q-400 
ks 2 2610 5220 
1.12 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-C-Q-O-H-1-Q-400 
ks 2 2365 4730 
1.13 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-A-Q-O-H-1-Q-300 
ks 2 2160 4320 
1.14 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-C-Q-O-H-1-Q-400 
ks 2 2365 4730 
1.15 Požární klapka IMOS-PK-I-EIS90S-355x355-DV2 ks 2 5016 10032 
1.16 Požární klapka IMOS-PK-I-EIS90S-250x250-DV2 ks 1 4389 4389 
1.17 Protideš	ová žaluzie PZ-AL 650x450-R2 S-RAL 
6000 
ks 1 2322 2322 
1.18 Výfuková hlavice VHH-2-500x450-S-NR ks 1 6020 6020 
1.19 tyhranné ocelové potrubí sk. I do obdovu   
  Do obv. 1050 / 20% tvar. díl bm 56 424 23744 
  Do obv. 1500 / 10% tvar. díl bm 17 618 10506 
  Do obv. 1890 / 10% tvar. díl bm 28 838 23464 
  Do obv. 2200 / 10% tvar. díl bm 5 1140 5700 
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1.20 Ohebná hadice Sonoflex   
  Ø250 bm 2,5 277 692,5 
  Ø200 bm 11,5 231 2656,5 
  Ø160 bm 2 195 390 
  Ø130 bm 2,5 160 400 
1.21 Regulaní klapka IMOS-RK-200x355-S-P1 ks 2 1284 2568 
1.22 Regulaní klapka IMOS-RK-355x355-S-P1 ks 1 1695 1695 
1.23 Regulaní klapka IMOS-RK-400x200-S-P1 ks 1 1662 1662 
1.24 Regulaní klapka IMOS-RK-400x250-S-P1 ks 2 1728 3456 
1.25 Regulaní klapka IMOS-RK-400x400-S-P1 ks 1 2091 2091 
1.26 Regulaní klapka IMOS-RK-250x200-S-P1 ks 2 1302 2604 
1.27 Regulaní klapka IMOS-RK-250x355-S-P1 ks 1 1473 1473 
1.28 Regulaní klapka IMOS-RK-250x250-S-P1 ks 1 1356 1356 
1.29 Tepelná izolace tl. 60mm m2 5 168 840 
1.30 Tepelná izolace tl. 30mm m2 45 107 4815 
1.31 Dvení mížka 325 x 85 mm ks 2 360 720 
1.32 Mížka do zdi  525 x 225 mm ks 1 837 837 
1.33 Mížka do zdi  825 x 125 mm ks 1 789 789 
1.34 Mížka do zdi  525 x 125 mm ks 2 558 1116 
Celková suma za celé zaízení 324357 
VRF systém 
ozn. Popis zaízení Jednotka Množství 
Cena za 
jednotku 
Cena 
celkem 
2.01 PUHY - P200YHM - A ks 1 230000 230000 
2.02 PMFY - P20VBM-E 1-cestná kaz. jednotka ks 11 18620 204820 
2.03 PAR-F27MEA+Timer ks 2 6000 12000 
2.04 PAR-FL31MA souást vnitních jednotek ks 9 0 0 
2.05 
Vedení chladiva 6/12 mm, chladivo R410A, tepelná 
izolace, komunikaní vedení, svod kondenzátu. 
bm 12 980 11760 
2.06 
Vedení chladiva 10/16 mm,chladivo R410A, tepelná 
izolace, komunikaní vedení, svod kondenzátu. 
bm 38 1050 39900 
2.07 
Vedení chladiva 10/18 mm,chladivo R410A, tepelná 
izolace, komunikaní vedení, svod kondenzátu. 
bm 3 1130 3390 
2.08 Rám pro uložení venkovní jednotky  komplet 1 2400 2400 
Celková suma za celé zaízení 504270 
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2. varianta 
Nucené teplovzdušné vtrání  
Rozpoet pro nucené vtrání je stejný jako v první variant.  
VRF systém 
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2.01 PUHY - P200YHM - A ks 1 230000 230000 
2.02 PFFY - P20VLEM-E parapetní jednotka ks 8 32999 263992 
2.03 PMFY - P20VBM-E 1-cestná kaz. jednotka ks 3 18620 55860 
2.04 
PAR-F27MEA+Timer 
ks 2 6000 12000 
2.05 PAR-FL31MA souást vnitních jednotek ks 9 0 0 
2.06 
Vedení chladiva 6/12 mm, chladivo R410A, tepelná 
izolace, komunikaní vedení, svod kondenzátu. 
bm 58 980 56840 
2.07 
Vedení chladiva 10/16 mm,chladivo R410A, tepelná 
izolace, komunikaní vedení, svod kondenzátu. 
bm 47 1050 49350 
2.08 
Vedení chladiva 10/18 mm,chladivo R410A, tepelná 
izolace, komunikaní vedení, svod kondenzátu. 
bm 3 1130 3390 
2.09 Rám pro uložení venkovní jednotky  komplet 1 2400 2400 
Celková suma za celé zaízení 673832 
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3. varianta 
Nucené teplovzdušné vtrání 
ozn. Popis zaízení Jednotka Množství 
Cena za 
jednotku [
Cena 
celkem 
1.01 VZT jednotka - skladba: uzavírací klapky, sekce 
filtru F5, deskový rekuperátor, ohíva, chladi, 
sekce ventilátoru 2x, sekce filtru G4, tlumící vložky, 
difuzor ks 
1 300000 300000 
1.02 Tlumi hluku kulisový THP 10 - 800x800 - 1500/4 ks 2 8772 17544 
1.03 Tlumi hluku kulisový THP 10 - 800x800 - 1000/4 ks 2 6650 13300 
1.04 Požární klapka IMOS-PK-I-EIS90S-500x500-DV2 ks 2 5940 11880 
1.05 Požární klapka IMOS-PK-I-EIS90S-400x400-DV2 ks 2 5208 10416 
1.06 Požární klapka IMOS-PK-I-EIS90S-350x350-DV2 ks 2 5016 10032 
1.07 Víivá výustka s prestavitelnými lamelami PÍVOD  
VVKR-Q-P-H-1-Q-400x16 ks 
10 2825 28250 
1.08 Plastový talíový ventil IT 100 PÍVOD ks 1 179 179 
1.09 
Víivá výustka s prestavitelnými lamelami PÍVOD  
VVKR-Q-P-H-1-Q-600x40 ks 
4 4645 18580 
1.10 Plastový talíový ventil odvodní VEF 125 ODVOD ks  2 180 360 
1.11 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-E-Q-O-H-1-Q-400 ks 
6 2610 15660 
1.12 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-C-Q-O-H-1-Q-400 ks 
2 2365 4730 
1.13 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-A-Q-O-H-1-Q-300 ks 
4 2160 8640 
1.14 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-C-Q-O-H-1-Q-400 ks 
2 2365 4730 
1.15 Víivá výustka s pevnými lamelami ODVOD 
VVKN-C-Q-O-H-1-Q-600 ks 
2 3575 7150 
1.16 Víivá výustka s prestavitelnými lamelami PÍVOD  
VVKR-Q-P-H-1-Q-300x8 ks 
2 2425 4850 
1.17 Protideš	ová žaluzie PZ-AL 800x800-R1 S-RAL 
6000 ks 
2 3684 7368 
1.18 tyhranné ocelové potrubí sk. I do obdovu     
  Do obv. 1050 / 20% tvar. díl bm 85 424 36040 
  Do obv. 1500 / 10% tvar. díl bm 26 618 16068 
  Do obv. 1890 / 10% tvar. díl bm 12 838 10056 
  Do obv. 2200 / 10% tvar. díl bm 18 1140 20520 
Do obv. 3200 / 10% tvar. díl bm 14 1430 20020 
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1.19 Ohebná hadice Sonoflex     
  Ø250 bm 6,5 277 1800,5 
  Ø200 bm 26 231 6006 
  Ø160 bm 5 195 975 
  Ø130 bm 7 160 1120 
1.20 Regulaní klapka IMOS-RK-355x355-S-P1 ks 1 1695 1695 
1.21 Regulaní klapka IMOS-KK-160-S-P1 ks 3 690 2070 
1.22 Regulaní klapka IMOS-RK-200x200-S-P1 ks 2 1140 2280 
1.23 Regulaní klapka IMOS-RK-250x250-S-P1 ks 5 1356 6780 
1.24 Tepelná izolace tl. 60mm s oplechováním m2 25 348 8700 
1.25 Tepelná izolace tl. 30mm m2 95 107 10165 
1.26 Dvení mížka 325 x 85 mm ks 2 360 720 
1.27 Mížka do zdi  525 x 225 mm ks 1 837 837 
1.28 Mížka do zdi  825 x 125 mm ks 1 789 789 
1.29 Mížka do zdi  525 x 125 mm ks 2 558 1116 
Celková suma za celé zaízení 611177,5 
VRF systém  
Rozpoet pro VRF systém je stejný jak v první variant daného ešení.  
Souhrn 
 Nucené vtrání VRF systém Spolu 
1. varianta 324 357 504 270 828 627 
2. varianta 324 357 673 832 998 189 
3. varianta 611 177,5 504 270 1 115 447,5 
6. Závr 
Je zejmé, že varianty bez nuceného vtrání jsou pi poátených nákladech nižší než poslední 
varianta, která obsahuje vtší VZT jednotku ve venkovním provedení. Když se ale hlavn
zamíme na komfort uživatele, tak je poslední možnost nejlepší. V letním období se oknem 
nepivádí teplý vzduch pímo do místnosti, ale ped distribucí se upraví ve VZT  jednotce na 
teplotu 23 °C. V zimním období to je obdobné. Venkovní vzduch se oheje na teplotu 22 °C. 
Pro dosažení daných teplot se využívá elektrický ohíva (zima) nebo vodní chladi (léto). 
Pro ekonomitjší provoz obsahuje vzduchotechnická jednotka rekuperátor se zptným 
získáváním tepla.  
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Pi porovnání poáteních náklad všech 3 variant jsem došel k závru, že ím je provoz pro 
uživatele komfortnjší, tím jsou ale i poátení náklady a následný provoz vyšší. Zatím co 
jednotka VRF pracuje pi 1. variante s píkonem kolem 3,95 kW (prmrná hodnota píkonu 
z experimentální ásti pro chladící výkon kolem 17,1 kW) a pi 3. s píkonem 3,26 kW 
(chladící výkon kolem 13,9 kW). Vzduchotechnická jednotka pí 1. variante pracuje 
s píkonem 6,81 kW v režimu chlazení a 17,81 kW v režimu topení. Zatím co navrhnutá 
jednotka pro vyšší prtok vzduchu má píkon v režimu chlazení 26,89 kW a 14,89 kW 
v režimu topení.       
 1. varianta 3. varianta 
VRF systém (chlazení/ohev) 3,95 kW / 4,8 kW 3,26 kW / 4,1 kW 
VZT jednotka ventilátory 2,81 kW 3,89 kW 
VZT jednotka (chlazení/ohev) 4 kW / 15 kW 11 kW / 23 kW 
Souet pro léto (chlazení) 10,76 kW 18,15 kW 
Souet pro zimu (ohev) 22,61 kW 30,99 kW 
Odbr za 8h (chlazení/ohev) 86,08 kWh / 180,88 kWh 145,2 kWh / 247,92 kWh 
Propoet  na K (chlazení/ohev) 
1 kWh/ 1,6K
137,78 K chlazení 
289,41 K ohev 
232,32 K chlazení 
396,672 K ohev 
Jak je zejmé i z tabulky, kde jsou zahrnuty píkony pro VRF systém a VZT jednotku, 
komfortnjší provoz pro uživatele je i finann i energeticky náronjší. Proto se i v praxi 
nepoužívají stále ešení, které vtrání okny zcela nepoužívají. Hledá se varianta pro nejvtší 
komfort uživatele a cena (jak na poízení, tak i na následný provoz).    
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1. Úvod do experimentu 
Cílem experimentálního mení dané diplomové práce bylo energeticky zhodnotit systém 
VRF na konkrétní budov. Jedná se o centrální budovu firmy Mitsubishi Electric 
v Pardubicích. V dané stavb jsou použity 2 systémy: jednotky typu R2 pro 1. podlaží a 
jednotky typu Y pro 2. a 3. podlaží. V jednotlivých místnostech jsou instalovány kazetové 
jednotky (jednocestné, dvoucestné nebo tycestné) rzných velikostí podle tepelné zátže.   
Hlavním úkolem bylo zpracovat namené data z venkovní jednotky a porovnat je s údajem 
od výrobce. Výsledkem experimentálního ešení teda spoívalo ovit údaje pi bžném 
provozu jednotky v režime chlazení v letním období a režim topení v zimném. Data poskytla 
firma   M-tech s.r.o.. Údaje se shromaždovali od 19. 3. 2011 do 19. 3. 2012 s uritými 
pestávkami, kdy mení neprobíhalo.  










Obr. 33 Pohled na západní fasádu objektu 
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2. Analýza objektu 
Mení bylo provázeno na konkrétní stavb v Pardubicích. Jde o novostavbu s pevážn
kanceláskými prostory. Orientace budovy je zakreslena na výezu z mapy.  
  
Obr. 34 Výez z mapy (mapy.cz) s naznaenou orientací na svtové strany 
Kanceláské prostory jsou pevážn orientovány na západní stranu ve všech tech patrech. Na 
východní fasádu je situované pevážn hygienické zázemí budovy.  
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3. Skladba obvodových a vnitních konstrukcí: 
1. skladba - vnitní píky 
Materiál  Tlouška [mm] 
mobilní píky s povrchovou úpravou 100 
2. skladba - obvodové zdivo 
Materiál  Tlouška [mm] 
fasádní stnový sendviový panel  100 
zdivo z cihel Hodotherm 25 P+D 250 
omítka 10 
3. skladba - obvodové zdivo - jižní ást (pod fotovoltaickými panely)
Materiál  Tlouška [mm] 
fasádní stnový sendviový panel  100 
tepelná izolace 150 
zdivo z cihel Hodotherm 25 P+D 250 
omítka  10 
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4. Analýza použitého systému VRF  

 V objektu jsou použity 2 systémy CITY MULTI VRF. R2-série systém v 1. podlaží a 
Y-série systém v 2. a 3. podlaží. V experimentálním mení jsem se zabýval 2. podlažím a 
systémem Y, který je vhodnjší pro danou budovy na rozdíl od systému R2. Použitý Y systém 
je dvoutrubkový, v režimu topení/chlazení lze kombinovat až 50 vnitních jednotek 
jakéhokoli konstrukního provedení v jednom chladícím okruhu. Velký výbr z vnitních 
jednotek které lze kombinovat s daným systémem a neomezené možnosti ovládání jsou 
velkou výhodou. Možnost nastavit vnitní mikroklima pro jednotlivé místnosti samostatn
ocení každý uživatel. 
 Venkovní jednotky Y-série se pohybují v rozmezí  11,2 kW až do 140 kW. Hodnota 
výkon všech pipojených vnitních jednotek se mže pohybovat v rozmezí 50% až 130%. Za 
uritých podmínek je možné dosáhnout až 200% výkonu. 
Použitý systém a komponenty v 2. NP 
Venkovní jednotka  – PUHY-EP250-YHM-A - 1ks 
Obr. 35 Venkovní jednotky systému CITY MULTI VRF, z leva: PUHY-EP300-YHM-A 
(3.NP), PUHY-EP250-YHM-A (2.NP) a PURY-EP250-YHM-A (1.NP, R2 systém)  
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Umístní: na kovovém rošt 150 mm nad terénem, odstup od objektu je 650mm pro možný 
pohyb osob a pístup k jednotkám k zadní stran. Minimální požadavek na odstup od zdi je 
300mm pro dostatené množství nasávaného vzduchu.  
Vnitní jednotky  – vnitní dvoucestná kazetová jednotka PLFY-P25 VLMD - 7ks
   – vnitní dvoucestná kazetová jednotka PLFY-P40 VLMD - 1ks
   – vnitní dvoucestná kazetová jednotka PLFY-P50 VLMD - 1ks  
Obr. 36 Vnitní dvoucestná kazetová jednotka PLFY-P25 VLMD, osazena 
v sádrokartonovém podhledu spolu s osvtlením a pívodním ventilem 
Ovládání systému – centrální ovlada AG 150 
Obr. 37 Centrální ovlada AG 150 
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Ve 2.NP v kanceláských a shromažovacích prostorech na výmnu vzduchu je použita 
potrubní rekuperaní vzduchotechnická jednotka LGH 100. Místnost se serverem 207 má 
vlastní systém s venkovní jednotkou PUHZ-RP50VHA a vnitní nástnní klimatizaní 
jednotkou PKA-RP50.  
5. Popis funkce systému 
 Navrhnutý systém Y pracuje v 2 režimech. V letním období v režimu chlazení a v 
zimním období v režimu topení. Soubžný chod obou režimu daný systém neumožuje (R2 
systém funguje práv na daném principu).    
 Nadazeným ovládacím systémem je centrální jednotka AG 150, která umožuje 
každé vnitní jednotce piradit vlastní adresu k identifikaci a následnému ovládání. 
V provozní dob je na centrálním ovladai nastavena teplota vnitního vzduchu na 20°C ± 
2°C v zim a 24°C  ± 2°C. V letním období je povolen pouze režim chlazení a v zimním 
topení. Dvodem je, aby nedocházelo k pádu systému, pípadn k neefektivnímu užívání 
hlavn v pechodném období. Kanceláe jsou petlakov vtrány rekuperaní jednotkou 
Loosnay.  
 Provozní parametry pro menou venkovní kondenzaní jednotku jsou pro chlazení od 
-15°C až do 43°C a pro topení -20°C až 15,5°C. Opatena je taky proti namrzání 
kondenzátoru.    
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6. Data 
Pedmt experimentu – energetické hodnocení systému VRF 
Na základ spoítaných tepelných zátží v letním období pro den 22. 8. 2012.    
Místnost 210 212 213 214 215 216 217 218 219 Qcelkem
22.8.2011 0:00 4,67 -60,59 -60,59 -60,59 -60,59 -60,59 -57,32 -57,32 3,56 -409,35
22.8.2011 1:00 15,86 -58,30 -58,30 -58,30 -58,30 -58,30 -57,32 -57,32 10,93 -379,37
22.8.2011 2:00 9,98 -68,66 -68,66 -68,66 -68,66 -68,66 -69,75 -69,75 1,92 -470,92
22.8.2011 3:00 8,74 -68,24 -68,24 -68,24 -68,24 -68,24 -70,62 -70,62 -0,87 -474,56
22.8.2011 4:00 2,01 -64,51 -64,51 -64,51 -64,51 -64,51 -66,73 -66,73 -6,42 -460,41
22.8.2011 5:00 -11,03 -56,93 -56,93 -56,93 -56,93 -56,93 -56,98 -56,98 -14,73 -424,37
22.8.2011 6:00 126,62 92,59 92,59 92,59 92,59 92,59 91,32 91,32 122,98 895,17
22.8.2011 7:00 1965,87 971,93 971,93 971,93 971,93 971,93 1010,08 1010,08 1805,87 10651,54
22.8.2011 8:00 2136,86 1147,61 1147,61 1147,61 1147,61 1147,61 1162,28 1162,28 1953,74 12153,20
22.8.2011 9:00 2215,20 1230,38 1230,38 1230,38 1230,38 1230,38 1218,84 1218,84 2006,21 12810,98
22.8.2011 10:00 2337,79 1356,62 1356,62 1356,62 1356,62 1356,62 1324,67 1324,67 2108,67 13878,90
22.8.2011 11:00 2370,79 1392,75 1392,75 1392,75 1392,75 1392,75 1352,89 1352,89 2134,00 14174,33
22.8.2011 12:00 2356,83 1378,79 1378,79 1378,79 1378,79 1378,79 2114,11 2114,11 2895,22 16374,22
22.8.2011 13:00 2551,90 1575,69 1575,69 1575,69 1575,69 1575,69 2612,46 2612,46 3391,89 19047,17
22.8.2011 14:00 3126,23 2150,54 2150,54 2150,54 2150,54 2150,54 2875,67 2875,67 3654,62 23284,85
22.8.2011 15:00 3598,71 2622,50 2622,50 2622,50 2622,50 2622,50 2911,41 2911,41 3690,85 26224,89
22.8.2011 16:00 3739,87 2759,31 2759,31 2759,31 2759,31 2759,31 2640,71 2640,71 3427,54 26245,39
22.8.2011 17:00 3424,08 2439,82 2439,82 2439,82 2439,82 2439,82 2092,73 2092,73 2893,75 22702,38
22.8.2011 18:00 924,93 881,78 881,78 881,78 881,78 881,78 563,68 563,68 605,22 7066,42
22.8.2011 19:00 89,49 40,87 40,87 40,87 40,87 40,87 41,74 41,74 88,17 465,48
22.8.2011 20:00 73,00 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 22,87 22,87 71,00 299,71
22.8.2011 21:00 53,23 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 2,70 2,70 50,54 118,25
22.8.2011 22:00 36,90 -18,52 -18,52 -18,52 -18,52 -18,52 -14,87 -14,87 36,68 -48,76
22.8.2011 23:00 21,65 -37,94 -37,94 -37,94 -37,94 -37,94 -31,08 -31,08 24,52 -205,67
23.8.2011 0:00 12,18 -50,02 -50,02 -50,02 -50,02 -50,02 -44,68 -44,68 13,48 -313,83

Z daného výpotu tepelných zátží je nejnepíznivjší doba mezi 15. a 16. hodinou. Tepelná 
zátž se pohybuje kolem 26,3 kW. Podle tepelných bilancí jednotlivých místností se navrhli 
vnitní kazetové jednotky. Místnost 210 jednotka P50, P40 do místnosti 219 a P25 do 
kanceláí. Venkovní jednotka je navrhnutá na chladící výkon 28 kW. Kapacita vnitních 
jednotek je 106% výkonu venkovní jednotky, co ale v daném systému není problém, protože 
je možné jít až do 130% výkonu venkovní jednotky. Pro dimenzování potrubí a kontrolu 
systému byl použit software CITY MULTI Design Tool. Výstupem je schéma jednotek, 
dimenze potrubí, tabulka s množstvím chladiva pro doplnní a popis T odboek.   
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7. Model 
Obr. 38 Výstup z programu CITY MULTI Design Tool – 2.NP  
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8. Vybrané údaje venkovní jednotky – podklady výrobce 
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9. Schéma chladivového okruhu PUHY-EP250-YHM-A 
Obr. 39 Schéma venkovní jednotky PUHY-EP250-YHM-A  
Popis základných ástí chladícího okruhu znázornného na obr. Schéma venkovní jednotky 
PUHY-EP250-YHM-A. 
Symbol Název  ( popis) 
COMP Kompresor 
63HS1 Vysokotlaký senzor 
63LS Nízkotlaký senzor 
63H1 Tlakový spína
TH x Termistory 
SV x Elektromagnetické ventily 
LEV x Lineární expanzní ventil 
21S4a, 21S4b, 21S4c 4- cestní ventil 

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3D venkovní jednotky s popisem komponentu 
      kryt ventilátoru 
                       ventilátor 
                            kontrolní box 
     
   výmník tepla 
     pední panel 
  kryty výmníku 
  
Obr. 40 Komponenty venkovní jednotky 
Použité chladivo v chladícím okruhu 
V daném chladícím okruhu je použito chladivo R410a. Chladivo R410a je azeotropní 
sms. Na rozdíl od alkylhalogenidová chladiva neobsahuje bróm ani chlór. Nepispívá 
k poškozování ozonové vrstvy, a proto je stále rozšíenjší používání tohoto chladiva.
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10. Vybrané údaje o vnitních jednotkách PLFY – podklady výrobce 
11. Prbh experimentu a namená data 
Pro mení a záznam údaj z venkovní jednotky slouží centrální ovlada AG150, který je 
propojený s venkovní jednotkou M-net sítí. Data jsou posílány do PC kde jsou ukládány. 
Mení dat probíhalo v rozmezí od 19.3.2011 do 19.3.2012. Mené hodnoty se 
zaznamenávali do tabulkového procesoru jako data oddleny árkou. asový krok mených 
dat bol 5 minut každý den. V daném období ale nastali urité výpadky kdy mení 
neprobíhalo, proto nejsou údaje kompletní pro všechny dny. Mezi zaznamenávanými 
hodnotami byli údaje: elektrická energie dodávána do jednotky, elektrický výkon jednotky a 
úinnost chladícího zaízení (COP nebo EER faktor podle režimu provozu).  
Z hydrometeorologické stanice v Pardubicích jsem obdržel data o prbhu teplot v daném 
meném období od 19.3.2011 do 19.3.2012 v asovém kroku 1h pro každý den. 
V pílohách je ást výpot tepelné zátže v kanceláích a spoleenských místnostech.   
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COP a EER faktor 
COP v anglitin znamená (Coefficient of Performance) obecný výkonový koeficient 
definovaný pomrem získané energie k energii dodané.  
Když jde o topný faktor používá se COP faktor 
 
	
	



EER faktor je obdobný COP faktoru, jde ale o chladící faktor 
 

	
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Ukážka z namených dat VRF systému v letním období 26.8.2011 
Datum a as mení 
Elektrická 
energie 
Elektrický 
píkon Úinnost
Aktuální 
chladící výkon 
zaízení
Venkovní 
teplota 
26.8.2011 6:40 0,15 3,81 3,14 11,96 16,9
26.8.2011 6:45 0,14 3,62 2,67 9,66 16,9
26.8.2011 6:50 0 0 0 0 16,9
26.8.2011 6:55 0 0 0 0 16,9
26.8.2011 7:00 0,03 3,98 6,3 25,07 20,6
26.8.2011 7:05 0,16 3,28 3,63 11,90 20,6
26.8.2011 7:10 0,13 2,71 2,77 7,50 20,6
26.8.2011 7:15 0,1 2,25 2,44 5,49 20,6
26.8.2011 7:20 0 0 0 0 20,6
26.8.2011 7:25 0 0 0 0 20,6
26.8.2011 7:30 0 0 0 0 20,6
26.8.2011 7:35 0 0 0 0 20,6
26.8.2011 7:40 0 0 0 0 20,6
26.8.2011 7:45 0,14 3,88 4,44 17,22 20,6
26.8.2011 7:50 0,21 3,08 2,86 8,80 20,6
26.8.2011 7:55 0,23 2,85 2,7 7,69 20,6
26.8.2011 8:00 0,2 2,7 2,55 6,88 23,6
26.8.2011 8:05 0,2 2,44 2,42 5,90 23,6
26.8.2011 8:10 0,1 2,69 2,58 6,94 23,6
26.8.2011 8:15 0,25 3,13 2,64 8,26 23,6
26.8.2011 8:20 0,24 2,99 2,8 8,37 23,6
26.8.2011 8:25 0,24 2,97 2,74 8,13 23,6
26.8.2011 8:30 0,23 2,81 2,73 7,67 23,6
26.8.2011 8:35 0,24 3,48 2,78 9,67 23,6
26.8.2011 8:40 0,29 3,84 2,79 10,71 23,6
26.8.2011 8:45 0,28 3,48 2,79 9,70 23,6
26.8.2011 8:50 0,28 3,56 2,73 9,71 23,6
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26.8.2011 8:55 0,29 3,56 2,7 9,61 23,6
26.8.2011 9:00 0,28 3,57 2,71 9,67 27,0
26.8.2011 9:05 0,17 2,44 2,41 5,88 27,0
26.8.2011 9:10 0,16 2,25 2,47 5,55 27,0
26.8.2011 9:15 0,27 3,66 2,69 9,84 27,0
26.8.2011 9:20 0,18 2,96 2,63 7,78 27,0
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12. Zmená data 
Na základ spotených tepelných zátží a porovnání venkovních teplot jsem pro porovnání 
EER od výrobce a namená data vybral msíce ervenec a srpen. Venkovní podmínky se 
nejvíce blíží k podmínkám, které udává výrobce daného produktu.  
Venkovní parametry udávané výrobcem:
Venkovní teplota – 35°C 
Vnitní teplota – 27°C 
Délka vedení chladiva – 7,5 m  
Výstup z programu CITY MULTI Design tool pro 2.NP:
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Grafy zpracovaných dat 
Po podrobném zpracování zmených dat jsem vybral pro ukážku pár dní daného 
systému, které odpovídají nejvíce parametrm výrobce.  
Den mení: 17. 7. 2011,  levá osa:                   
    prbh venkovních teplot z hydrometeorologické stanice [°C] 
          EER faktor 
    aktuální chladící výkon [kW] 
prmrná hodnota EER faktoru  
pravá osa:              
    spoteba elektrické energie [kWh] 
Graf namených dat  
Graf 1. Chod jednotky PUHY a spouštní kompresoru pi poteb chladícího výkonu 
znázornno zelenou árou. Prmrná hodnota EER faktoru je 2,99. 
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Graf 2. 23. 8. 2011, prmrná hodnota EER je 2,82 
Graf. 
Graf 3. 24. 8. 2011, prmrná hodnota EER je 2,86   
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Graf 4.   
Graf 4. 26. 8. 2011, prmrná hodnota EER je 2,86 
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13. Vyhodnocení dat 
Protože mení probíhalo celý rok s krátkými perušeními, na zpracování bylo obrovské 
množství dat. Proto jsem pro zpracování a následné vyhodnocení použil nástroje statistiky a 
program Microsoft Office Excel. 
Vyhodnocené data a údaje, které udává výrobce se docela liší. Prmrná hodnota EER faktoru 
se pohybovala na úrovni 3,01. Údaj od výrobce je 4,1. Jak je patrno, rozdíl je docela velký.  
Zpsobeno je to tím, že chladící zaízení nepracuje v jmenovitých, ale v nižších výkonech. 
Jen pomrn krátkou dobu dochází k využití celé chladící kapacity VRF systému. Celkový 
chladící faktor pi sníženém výkonu je výrazn ovlivnn zpsobem regulace jednotlivých 
prvk klimatizaního systému. I když by se zdálo, že pi nižších venkovních teplotách 
vzduchu a menších potebách chladu bude vyšší chladící faktor, není tomu zcela tak. Chladící 
faktor zaízení závisí na zpsobu regulace kompresor a ventilátor. Jestliže ale zdroj chladu 
není optimáln regulován, mže být chladící faktor i pi nižším výkonu nižší, co je pesn
ešený experiment.  
 V grafech je jasn vidt, že pi vyšších chladících výkonech se i chladící faktor pohybuje 
kolem hodnoty udávané výrobcem. Nkdy dokonce pevyšuje danou hodnotu, co je taky 
zpsobeno ne úpln optimální regulací.  

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seznam použitých zkratek a symbol
A  -Váhový filtr A 
-Absorpní plocha místnosti [m2] 
-Plocha prezu [m2] 
COP -Úinnost chlazení 
dB -Decibel 
DP -Pirozený útlum [dB] 
E -Exteriér 
EER -Úinnost topení 
f  -Frekvence [Hz] 
H -Svtlá výška místnosti [m] 
Hz -Herz 
I  -Interiér 
MaR  -Mení a regulace 
MT -Teplota mokrého teplomru [K], [°C] 
NP  -Nadzemní podlaží 
Pa  -Pascal 
P -Píkon [kW] 
Q  -Tepelné zisky [W] 
r  -Polomr [m] 
s -entropie [J/K] 
S -Prez potrubí [m2] 
SCOP -Sezónní faktor úinnosti topení 
SEER -Sezónní faktor úinnosti chlazení 
ST -Teplota suchého teplomru [K], [°C] 
T -Teplota [K] 
To -Teplota odpaovací [K] 
Tk -Teplota kondenzaní [K] 
te  -Teplota vzduchu v exteriéru [°C] 
ti -Teplota vzduchu v interiéru [°C] 
tl.  -Tlouška [m] 
tp -Teplota pivádného vzduchu [°C] 
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V -Objemový prtok vzduchu [m3/h] 
VZT -Vzduchotechnika 
ZTI -Zdravotní a technické instalace 
 
!  -Souinitel pohltivosti materiál, konstrukcí a osob 
	p -Dopravní tlak ventilátoru [Pa] 
"  -Úinnost 
# -Souinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
$  -Souinitel místní tlakové ztráty 

 -Relativní vlhkost [%] 
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1. Úvod 
Pedmtem této technické zprávy je návrh koncepce nuceného vtrání a klimatizace poboky 
banky v Brn, tak aby byly zajištny pedepsané hodnoty hygienických výmn vzduchu a 
pohody prostedí v uvažovaných místnostech. Podrobn se budeme vnovat zaízení .1 a .2 
a jejich varianty. 
1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování této technické zprávy jsou výkresy jednotlivých pdorys a ez
stavební ásti, píslušné zákony a provádcí vyhlášky, eské technické normy a podklady 
výrobc vzduchotechnických zaízení, zejména: 
Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci 
Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Vyhláška . 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatel pro vnitní prostedí pobytových místností nkterých staveb. 
SN 73 05 48 – Výpoet tepelné zátže klimatizovaných prostor
SN 12 70 10 – Navrhování vtracích a klimatizaních zaízení 
SN 73 08 02 a SN 73 08 10 – Požární bezpenost staveb. 
SN 73 08 72 – Ochrana staveb proti šíení požáru vzduchotechnickým zaízením 
Vyhláška . 193/2007 – Povinnost opatit rozvody tepelnou izolací v závislosti na DN 
potrubí 
1.2 Výpotové hodnoty klimatických pomr
Místo:     Brno 
Nadmoská výška:   156 m n. m. 
Výpotová teplota vzduchu:  Léto: 29°C 
     Zima: -12°C 
Relativní vlhkost:   Léto: 37% 
     Zima: 95% 
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2. Základní koncepní ešení 
Na základ hygienických požadavk je uvažováno s nuceným teplo-vzdušným vtráním 
v zasedací místnosti 101, v denních místnostech 201,301, v archívu 208, v strojovn 308 a na 
chodbách 102, 202 a 302. V místnostech 101,201 a 301 je využíván systém VRF na úpravu 
vzduchu. Kanceláe v celé poboce jsou vtrány pirozen a na úpravu vzduchu je využit 
systém klimatizace CITY MULTI VRF ve variantách 1 a 2. Ve 3. variante jsou kanceláské 
prostory vtrány VZT jednotkou. Pro dosažení požadovaných parametr vzduchu je zde 
systém CITY MULTY VRF. Hygienické místnosti a kuchyka jsou podtlakov vtrány. 
V místnosti 207, v které je umístnn server je použitý Split systém. Výmna vzduchu v tchto 
provozech bude v souladu s píslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpenostními, 
protipožárními pedpisy a normami platnými na území eské republiky, pitom implicitní 
hodnoty údaj ve výpotech dále uvažovaných, jakož i pedmtné výpotové metody jsou 
pevzaty zejména z výše uvedených obecn závazných pedpis a norem. V jednotlivých 
ástech budovy bude nucené vtrání a klimatizace rozdlena do jednotlivých základních typ
(viz. analýza objektu).   
2.1 Hygienické a stavební vtrání 
Hygienické vtrání bude navrženo v úrovni nejmén hygienického minima ve smyslu obecn
závazných pedpis. Pitom jako základní principy návrhu objektového ešení jsou pijaty 
následující podmínky: 
-Podtlakové vtrání je navrženo v místnostech hygienického vybavení a zázemí 
objektu (WC, sprchy, šatny). 
-Úhrada vzduchu bude hrazena z okolního prostedí netsnostmi ve stavebních 
konstrukcích nebo pes stnové a dvení mížky. 
-Odvtrávání bude vzhledem k obsluhovaným prostorm tvoit samostatné jednotlivé 
systémy podle stavební dispozice a podle poteby nuceného vtrání. 
-Výfuky znehodnoceného vzduchu budou vedeny na fasádu objektu pro zaízení 
podtlakového vtrání zázemí. Pro nucené teplo-vzdušné vtrání budou výfuky 
umístny na steše strojovny která je umístnna ve tetím podlaží. 
-Nejvyšší pípustná maximální hladina vnjšího a vnitního hluku LAmax=40-50dB dle 
druhu provozu a úelu jednotlivých místností a bude zajištna tlumii hluku (viz. 
útlum hluku). 
Vysoké uení technické v Brn Diplomová práce Energetické hodnocení systém VRF 
Fakulta stavební
	 


2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotor VZT, systému VRF, split systém a 
chladících zaízení – rozvodná soustava 3+PEN, 50 Hz, 400V/230V. 
Tepelná energie 
Pro ohev vzduchu v tepelném výmníku centrálních vzduchotechnických jednotek 
bude sloužit topná voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60°C. Výrobu teplé vody 
zajistí profese ÚT. 
 Pro chlazení vzduchu v centrální jednotce je uvažován systém pímého chlazení 
pomocí výparníku výparník osazeného ve VZT jednotce a vzduchem chlazených 
kondenzátorem umístnný na steše strojovny vzduchotechniky. Teplonosné médium je freon 
R410A. 
 Pro chlazení a ohev systému VRF je použita venkovní jednotka, která využívá 
chladivo R410A. 
 Split systém využívá chladivo R410C. Pro chlazení vzduchu je venkovní jednotka, 
která je umístnna na steše objektu nad strojovnou VZT.   
3. Popis technického ešení 
3.1 Koncepce vtracích zaízení 
Návrh ešení vtrání pedmtných prostor vychází ze souasných stavebních dispozic 
a požadavk kladených na interní mikroklima jednotlivých místností. V zásad jsou vtrány 
místnosti, které to nezbytn potebují z hlediska hygienického, funkního i technologického. 
Pro rozvod vzduchu se poítá s nízkotlakým systémem. 
Výmny vzduchu v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle hygienických 
pedpis a podle výmn všeobecn stanovených 361/2007 Sb. (viz. prtoky vzduchu). 
Navržená zaízení jsou rozdlena do následujících funkních celk: 
Zaízení .1 – Nucené teplovzdušné vtrání a VRF systém – 1.varianta a 2. varianta 
Pro dodržení hygienických poteb výmn vzduchu a pokrytí tepelné zátže(léto-
vzduch) a tepelných ztrát(zima-vzduch) v místnostech 101, 102, 201, 202, 208, 301, 302, 308 
je navržena centrální VZT jednotka, která zajistí jednostupovou filtraci erstvého vzduchu 
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(stupe F5) a filtraci znehodnoceného vzduchu (stupe G4), rekuperaci pomocí deskového 
výmníku tepla, ohev a chlazení pomocí daných výmník a také eliminaci kapek v odvodní 
i pívodní ásti jednotky.  
Jednotka bude umístna ve strojovn vzduchotechniky, (místnost . 308), která je 
pístupná z chodby 302. Sání erstvého vzduchu bude piveden z fasády strojovny a kryt 
protidešovou žaluzií. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden na stechu strojovny a 
zakonen výfukovou hlavicí. 
Transport jednotky na místo osazení bude probíhat po jednotlivých komorách. 
Chlazení pivádného vzduchu v letním období bude ešeno systémem  pímého 
chlazení pomocí výparníku výparník osazeného ve VZT jednotce a vzduchem chlazených 
kondenzátorem umístnný na steše strojovny vzduchotechniky. Teplonosné médium je 
R410A. 
Pro pokrytí tepelných zisk a ztrát v místnostech 101, 201, a 301 je použit systém 
VRF, který zajistí úpravu vzduchu na požadované hodnoty. V daných místnostech jsou 
navrženy 1-cestné kazetové jednotky opateny infraerveným dálkovým ovládáním, pro 
snadné nastavení. Pro úpravu chladiva se použije venkovní jednotka osazena na kovovém 
rámu. Rozvody pro chladivo a páru se opatí tepelnou izolací (podle DN potrubí). Všechny 
vnitní jednotky jsou opateny erpadlem na odvod kondenzátu.  
Filtrovaný, tepeln upravený vzduch (teplota pivádného vzduchu dle požadavku tp= 
23°C (léto), tp= 22°C(zima) bude do obsluhovaných prostor transportován tyhranným 
potrubím z pozinkovaného plechu a ohebnými hadicemi. Jako koncové elementy budou 
sloužit pívodní víivé anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu bude proveden 
potrubním rozvodem s osazenými koncovými elementy. Rozvody budou vedeny 
v sádrokartonovém podhledu. Zaízení bude pracovat se 100% erstvého vzduchu. 
Izolace na centrálním VZT systému: Pívodní potrubí bude v prostorech objektu mimo 
strojovnu izolováno tepelnou izolací tl. 30mm, která bude zárove plnit funkci požární izolace 
– zabránní kondenzace vodní páry na potrubí v letním období. Ve strojovn budou veškeré 
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trubní rozvody izolovány tvrzenou protihlukovou izolací tl. 60mm (viz. izolace potrubí). 
Odvodní potrubí nebude izolováno protože teplota okolního vzduchu a odvádného je stejná.  
Zaízení .1 – Nucené teplovzdušné vtrání a VRF systém – 3.varianta  
Pro dodržení hygienických poteb výmn vzduchu a pokrytí tepelné zátže(léto-
vzduch) a tepelných ztrát(zima-vzduch) v místnostech 101, 102, 103, 201, 202, 203, 204, 205, 
208, 301, 302, 303, 304, 305 a 308 je navržena centrální VZT jednotka, která zajistí 
jednostupovou filtraci erstvého vzduchu (stupe F5) a filtraci znehodnoceného vzduchu 
(stupe G4), rekuperaci pomocí deskového výmníku tepla, ohev a chlazení pomocí daných 
výmník a také eliminaci kapek v odvodní i pívodní ásti jednotky. 
Jednotka bude umístna na steše objektu a osazena na kovovém rámu. Vyrobena bude 
ve venkovním provedení aby odolávala venkovním vlivm. Sání i výfuk vzduchu budou na 
steše objektu. Budou opan orientovány a dostaten od sebe vzdáleny aby se navzájem 
neovlivovali.   
  
Transport jednotky na místo osazení bude probíhat po jednotlivých komorách. 
Chlazení pivádného vzduchu v letním období bude ešeno systémem  pímého 
chlazení pomocí výparníku výparník osazeného ve VZT jednotce a vzduchem chlazených 
kondenzátorem umístnný na steše strojovny vzduchotechniky. Teplonosné médium je 
R410A. 
Filtrovaný, tepeln upravený vzduch (teplota pivádného vzduchu dle požadavku tp= 
23°C (léto), tp= 22°C(zima) bude do obsluhovaných prostor transportován tyhranným 
potrubím z pozinkovaného plechu a ohebnými hadicemi. Jako koncové elementy budou 
sloužit pívodní víivé anemostaty. Odvod znehodnoceného vzduchu bude proveden 
potrubním rozvodem s osazenými koncovými elementy. Rozvody budou vedeny 
v sádrokartonovém podhledu. Zaízení bude pracovat se 100% erstvého vzduchu. 
Izolace na centrálním VZT systému: Pívodní potrubí bude v prostorech objektu 
izolováno tepelnou izolací tl. 30mm, která bude zárove plnit funkci požární izolace – 
zabránní kondenzace vodní páry na potrubí v letním období. Na steše budou veškeré trubní 
rozvody izolovány tvrzenou izolací tl. 60mm (viz. izolace potrubí) a opateny oplechováním 
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pro zvýšení odolnosti. Odvodní potrubí nebude izolováno, protože teplota okolního vzduchu a 
odvádného je stejná.  
Zaízení .2 – Klimatizace CITY MULTI VRF systém – 1.varianta
Pro úpravu vzduchu v kanceláských místnostech je použita klimatizace CITY MULTI 
VRF. Výmna vzduchu je zajištna okny. Každá místnost je opatena vnitní jednotkou 
fungující v režimu chlazení a topení. Použité jsou kazetové jednotky 1-cestné umístnny 
v sádrokartonovém podhledu. Všechny jednotky jsou opateny infraerveným dálkovým 
ovládáním pro snadné nastavení.  Na steše je umístnná venkovní jednotka na úpravu 
chladiva pro vnitní jednotky. Jako teplonosné médium je použité chladivo R410A. Vnitní 
jednotky jsou dimenzovány na pokrytí tepelných ztrát a zisk. Každá vnitní jednotka je 
opatena erpadlem na odvod kondenzátu.  
Rozvody chladiva budou mdné a opateny tepelnou izolací podle DN. Pro potrubí 
DN 18 mm se volí izolace tloušky 30mm. Pro DN 16, 12, 10 a 6 mm tl. 20 mm izolace.  
Zaízení .2 – Klimatizace CITY MULTI VRF systém – 2.varianta
Na rozdíl od 1. varianty jsou kanceláské prostory vybaveny parapetní jednotkou VRF 
systému. Výmna vzduchu je zajištna okny. Jednotky fungují jak v režime topení tak i 
v režime chlazení. Pro snadné ovládání jsou jednotky vybaveny infraerveným dálkovým 
ovládáním. Teplonosným médiem je chladivo R410A.   Vnitní jednotky jsou dimenzovány 
na pokrytí tepelných ztrát a zisk. Každá vnitní jednotka je opatena erpadlem na odvod 
kondenzátu.  
Rozvody chladiva budou mdné a opateny tepelnou izolací podle DN. Pro potrubí 
DN 18 mm se volí izolace tloušky 30mm. Pro DN 16, 12, 10 a 6 mm tl. 20 mm izolace.  
Zaízení .2 – Klimatizace CITY MULTI VRF systém – 3.varianta
Technické vybavení VRF systému je shodné s 1. variantou. Rozdíl je ve vtrání.  
Výmna vzduchu již není pomocí okny ale vzduchotechnickou jednotkou. Vnitní jednotky 
jsou dimenzovány na pokrytí tepelných ztrát a zisk které se snížili oproti 1. variante. Každá 
vnitní jednotka je opatena erpadlem na odvod kondenzátu. 
Rozvody chladiva budou mdné a opateny tepelnou izolací podle DN. Pro potrubí 
DN 18 mm se volí izolace tloušky 30mm. Pro DN 16, 12, 10 a 6 mm tl. 20 mm izolace.  
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Zaízení .3 – Split systém 
Daný systém bude použit v místnosti 207 ve které je umístnn server. Vnitní jednotka 
je nástnného typu. Vybavena je infraerveným dálkovým ovladaem pro regulaci. 
Dimenzována je na pokrytí tepelní zátže, která je produkována hlavn serverem. Venkovní 
jednotka bude osazena v kovovém rámu a umístnna na steše objektu nad strojovnou. 
Množství chladiva v daném okruhu 1,05kg – R410A. Rozvod chladiva pro vnitní jednotku se 
provede z mdi a opatí tepelnou izolací, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Tlouška 
izolace je 20mm.  
Zaízení .4 – Podtlakové vtrání  
Pro nucené vtrání prostor zázemí se tyto prostory rozdlí na ti samostatné funkní 
celky podle podlaží. V tchto jednotkách budou navrženy ti samostatné potrubní na odvod 
znehodnoceného vzduchu. K odvodu vzduchu je použit ventilátor  MIXVENT TD 500/150, 
který je umístn v podhledu místnosti 106 a je opaten regulátorem konstantního prtoku a 
zptnou klapkou. Ve druhém a tetím pate je osazen potrubní ventilátor MIXVENT TD 
250/100, který je umístn v místnostech 206 a 306. Opaten je zptnou klapkou a regulátorem 
konstantního prtoku.  
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden na fasádu v dostatené vzdálenosti od 
ostatních otvor na fasád a bude opaten protidešovou žaluzií. Pívod erstvého vzduchu 
bude zajištn stnovými a dveními mížkami z chodeb a ze zasedací místnosti. 
  
Odvod znehodnoceného vzduchu bude potrubním rozvodem s osázenými koncovými 
elementy – talíovými ventily.  
Izolace vzduchovod nebude provedena, nebo vzduchovodem proudí vzduch o stejné 
teplot a vlhkosti, jako v okolním prostedí. 
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4. Nároky na energie 
Soutové elektrické píkony ventilátor a jednotek VRF: 
1. a 2.  varianta 
1.01    - PV,odvod=0,47kW(VZT)  PV,pívod=1,07kW(VZT) 
2.01    - PVRF,venkovní jednotka= 5,72/6,03kW(chlazení/topení) 
2.02    - Pvnitní jednotka kazetová=0,042kW 
2.03    - Pvnitní jednotka parapetní=0,040kW 
3.01    - Psplit systém= 1,01kW(chlazení) 
4.01    - PV,mixvent TD-500/150=0,05kW 
4.02    - PV,mixvent TD-250/100=0,024kW 
3. varianta 
1.01    -           PV,odvod=1,58kW(VZT)  PV,pívod=2,34kW(VZT) 
2.01    - PVRF,venkovní jednotka= 5,72/6,03kW(chlazení/topení) 
2.02    - Pvnitní jednotka=0,042kW 
3.01    - Psplit systém= 1,01kW(chlazení) 
4.01    - PV,mixvent TD-500/150=0,05kW 
4.02    - PV,mixvent TD-250/100=0,024kW 
5. Mení a regulace, protimrazová ochrana 
Navržený vzduchotechnický systém bude ízen a regulován samostatným systémem 
mení a regulace – profese MaR. Základní funkní parametry jsou: 
 Ovládání chodu ventilátor, silové napájení ovládaných zaízení. 
 Zajištní tlumeného chodu konkrétních zaízení mimo pracovní dobu cca ½ 
max. výkonu, na pívodu i odvodu vzduchu (jendootákový motor 6 – 60Hz), 
zajištní tlumeného chodu – frekvenní mnie. 
 Regulace teploty vzduchu ízením výkonu teplovodního ohívae v zimním 
období. 
 Regulace teploty vzduchu výkonu nepímo chlazeného chladie ve VZT 
jednotce – Regulace výkonu výmníku rozdlováním – kvantitativní 
smšování. 
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 Umístní teplotních a vlhkostních idel podle požadavk (referenní místnosti 
apod.) 
 ízení úinnosti protiúrazové ochrany deskového výmníku nastavováním 
obtokové klapky (na základ teploty odpadního vzduchu nebo tlakové ztráty) 
 Ovládání uzavíracích klapek na jednotce vetn dodání servopohon. 
 Protiúrazová ochrana teplovodního výmníku – mení na stran vzduchu i 
vody. Pi poklesu teploty 1.-vypnutí ventilátoru, 2.- uzavení klapek, 3.-
otevení tícestného ventilu, 4.-spuštní erpadla. 
 Signalizace bezporuchového chodu ventilátoru pomocí diferenního snímae 
tlaku. 
 Mení a signalizace zanášení (tlakové ztráty) všech stup filtrace. 
 Poruchová signalizace 
 Pipojení regulace a signalizace stavu všech zaízení na velící centralizované 
stanovišt. 
 Zajištní požadované souasnosti chodu jednotlivých zaízení v píslušných 
funkních celcích. 
 Signalizace požárních klapek (Z/O) – podružná signalizace polohy na panel 
požárních klapek a systému EPS. 
 Regulace výkonu jednotlivých vnitních jednotek VRF systému podle 
požadovaného vnitního stavu prostedí (dálkové ovládání). 
 Kontrola chladiva v soustavách. 
 Regulace VRF systému ve veerných hodinách. 
6. ProtihlukovA a protiotesová opatení 
Do rozvodných tras budou vloženy kulisové tlumie hluku, které zabrání nadmrnému 
šíení hluku od ventilátor do vtraných místností a do okolní zástavby. Tyto tlumie budou 
osazeny jak v pívodních, tak  odvodních trasách vzduchovod, kde by bez tlumie 
nevyhovla hladina hluku dle naízení vlády .148/2006 (viz. útlum hluku). Vzduchovody 
budou protihlukov izolovány od zdroje hluku za jednotlivé tlumie jak na sání, tak na 
výtlaku. Veškeré toivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružn uloženy za úelem 
Vysoké uení technické v Brn Diplomová práce Energetické hodnocení systém VRF 
Fakulta stavební
	 


zmenšení vibrací. Veškeré vzduchovody budou napojeny na jednotky pes tlumící vložky. 
Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotsnny izolací. 
7. Izolace a nátry 
Jsou navrženy tvrzené izolace hlukové a tepelné. Ve výkresové ásti technické zprávy 
jsou uvažované izolace zobrazeny ve výkresech. Tepelná izolace tl. 60mm(strojovna) a tl. 
30mm(objekt) bude zárove plnit funkci hlukové izolace. Veškeré sací a výtlané potrubí 
chladiva musí být vetn armatur od vnitních jednotek až k venkovní  jednotce tepeln
izolováno. Pro rozvody chladiva jsou navrženy izolace tl. 20 a 30mm.  
Tvrzené tepelné izolace – tl. izolace 30 a 60mm  	=0,04 W/mK 
Izolaní pouzdra – tl. izolace 20 a 30mm   	=0,04 W/mK 
V pípad použití jiného druhu izolací je nutné se ídit uvedenými parametry a dodržet 
hygienické a funkní parametry zaízení. Nátry nejsou uvažovány. Všechny protidešové 
žaluzie jsou tvoeny z pozinkovaného plechu – možnost nátru. 
8. Protipožární opatení 
Všechny prostory vzduchovodních potrubí procházející pes požárn dlící konstrukce 
budou opateny požárními ucpávkami. Do vzduchovod procházejících stavební konstrukcí 
ohraniující uritý požární úsek budou vazeny protipožární klapky, zabraující v pípad
požáru v nkterém požárním úseku jeho šíení do dalších úsek nebo na celý objekt. 
V pípadech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárn dlící konstrukce, 
bude potrubí mezi touto konstrukcí a požární klapkou opateno izolací s požadovanou dobou 
odolnosti. Osazené požární klapky budou v provedení teplotní a runí spouštní se signalizací 
na 24V. 
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9. Nároky na spolusouvisející profese 
9.1 Stavební úpravy 
 Otvory pro prostupy vzduchovod vetn zapravení a odklízení sut. 
 Zajistit ocelový rám pod VZT jednotku umístnou na stechu objektu 
 Obložení a dotsnní prostup VZT potrubí izolaními protiotesovými 
hmotami v rámci zapravení. 
 Dotsnní a oplechování prostup VZT. Oplechování tepelné izolace 
v exteriéru. 
 Zajištní pípadných nátr VZT prvk na fasád, i steše objektu 
(architektonické ztvárnní) 
 Zízení prostor strojovny VZT ve 3NP (Pro zaízení .1) Zajištní 
dostateného prostoru v podhledech pro rozvody VZT potrubí, rozvody pro 
VRF systém a umístnní ventilátor v hygienických místnostech. 
 Zajištní povrchové úpravy podlahy pro bezprašný provoz a vyspádování 
podlahy k instalované vpusti. 
 Stavební, výpomocné práce. 
 Zízení instalaních šachet pro vedení jednotlivých vzduchovod. 
 Zízení revizních otvor pro pístup k ventilátorm, regulaním a požárním 
klapkám nerozebíratelných ástí podhledu. 
9.2 Silová elektroinstalace 
 Doplnní stávajícího rozvade v 3NP u schodišt o jistie pro napájení 
vzduchotechnických jednotek a pipojení tchto jednotek k elektrické síti 
230,400V/50Hz. 
 Doplnní rozvadee na stechu objektu pro napojení VZT jednotky k elektrické 
íti 230, 400V/50Hz 
 Pivedení silového napájecího kabelu do hygienických prostor. (místo 
pivedení bude upesnno investorem. Silový napájecí kabel bude veden 
v plastové lišt po zdi. 
 Provedení revize silového kabelu, pop. spolen pro celý systém MaR. 
 Uzemnní všech zaízení
Vysoké uení technické v Brn Diplomová práce Energetické hodnocení systém VRF 
Fakulta stavební
	 


9.3 Zdravotechnika 
 Odvod kondenzátu od vzduchotechnický jednotky .1 umístna ve strojovn
vzduchotechniky. Svod kondenzátu bude napojen na odpadní potrubí .  
 Odvod kondenzátu od vnitních jednotek VRF systému je veden v podhledu. 
Napojeny jsou na spolený svod a následn na odpadní potrubí vedeno 
z úklidové místnosti. 
9.4 Chlazení 
 Zajištní dostateného množství chladu pro provoz jednotky vzduchotechniky 
.1 zajistí profese chlazení i s projektem.  
10. Montáž, provoz, údržba a obsluha zaízení 
 Realizaní firma v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní 
a montážní úely (rozdlení vzduchovod na jednotlivé roury a tvarovky 
vetn potebných „rozmr“ )vetn kontroly technické zprávy ve smyslu 
úplnosti §55 obchodního zákoníku.  
 Realizaní firma navrhne rozvody pro VRF systém a split systém, venkovní a 
vnitní jednotky vetn kontroly technické zprávy ve smyslu úplnosti §55 
obchodního zákoníku. 
 Realizaní firma ped nacenním provede prohlídku stávajících prostor a 
stávající stav demontáží. Rozvody VZT a chladící kapaliny budou instalovány 
ped ostatními profesemi kvli zjištní prostorových nárok. 
 Všechny dešové žaluzie budou tvoeny z pozinkovaného plechu pipravené 
k pípadnému nátru – architektonické ešení. 
 Pi montáži požárních klapek budou zajištny pístupy pro následné revize – 
nutná optovná koordinace se stavební profesí v prbhu realizace výstavby. 
 Osazení VZT jednotky bude provedeno pomocí boných úchyt pi 1. a 2. 
variante 
 Usazení VZT jednotky bude na kovový rošt vysoký 50 cm ve 3. variante na 
steše objektu poboky banky  
 Osazení venkovní jednotky VRF systému a split jednotky bude na kovovém 
rámu. 
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 Osazení vnitních jednotek VRF systému se provede pomocí kovových 
komplet do podhledu. Vnitní jednotka split systému se uchytí na ze
 pomocí 
montážních bod. 
 Pi zaregulování systému VZT s motory ovládanými frekvenními mnii je 
nutné nastavení požadovaných vzduchových výkon koordinovat s profesí 
MaR – nap. pomocí prandtlové trubice. 
 Montáž všech zaízení bude provedena odbornou montážní firmou. Navržená 
zaízení budou montována podle montážních pedpis jednotlivých prvk. 
 Všechny odboky, rozboky a nástavce na tyhranných potrubních rozvodech 
budou vybaveny nábhovými plechy – tetí stupe regulace. 
 Pipojení koncových element pro pívod i odvod vzduchu v zaízení .1 bude 
provedeno tepeln izolovanými hadicemi typu SONOFLEX MI. Pipojení 
koncových element zaízení . 4 bude provedeno ohebnou hadicí ALUFLEX. 
 Pi montáži musí být dodržena veškerá bezpenostní opatení dle platných 
pedpis. 
 Veškerá zaízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Pi 
zaregulování vzduchotechnických systém bude postupováno v souinnosti 
s profesí MaR. Uživatel musí být ádn seznámen s funkcí, provozem a 
údržbou zaízení. 
 VZT zaízení, seízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována 
pouze ádn zaškolenými pracovníky, a to dle provozních pedpis dodavatel
vzduchotechnických zaízení, pokud není v projektové dokumentaci uvedeno 
jinak. Pi provozu odpovídá za bezpenost práce provozovatel. Všechny 
podmínky pro bezpenou práci musí být uvedeny v provozním ádu. 
Vypracování provozního ádu vetn zaškolení obsluhy zajistí dodavatel. 
 VRF systém a split systém smí obsluhovat pouze ádn zaškolen pracovník, a 
to dle provozních pedpis dodavatel zaízení, pokud není v projektové 
dokumentaci uvedeno jinak. Pi provozu odpovídá za bezpenost práce 
provozovatel. Pi provozu odpovídá za bezpenost práce provozovatel. 
Všechny podmínky pro bezpenou práci musí být uvedeny v provozním ádu. 
Vypracování provozního ádu vetn zaškolení obsluhy zajistí dodavatel. 
Ovládání vnitních jednotek mohou také samotní zamstnanci v daném objektu 
po obeznámení se s daným systémem a možnostmi regulace. 
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 VZT zaízení, VRF systém a split systém musí být pravideln kontrolován, 
ištn a udržována stále v provozuschopném stavu. Okolí zaízení musí být 
vždy isté a pístupné pro snadnou kontrolu a bezpenou obsluhu nebo údržbu. 
Vizuáln bude hygienická úinnost provozu (filtraní ást) jednotlivých VZT 
zaízení kontrolována nejmén jednou týdn, v rámci profese MaR bude 
kontrolováno zanášení jednotlivých stup filtrace ( pomocí mení tlakové 
diference filtr). O kontrolách a údržb musí být veden záznam a jejich 
frekvence bude urena v provozním ádu – zajistí dodavatel. 
 Výmna dílích prvk vzduchotechnických zaízení a následné nakládání 
s nimi bude provádna podle pedpis jednotlivých výrobc. 
 Navržená VZT zaízení, VRF systém a split systém budou ízena a regulována 
samostatným systémem mení a regulace – profese MaR. Údržbu a kontrolu 
nad chodem zaízení bude zajišovat technický pracovník poboky banky v 
Brn, který je pro tuto innost zaškolen. 
11. Závr 
Navržené varianty splují nároky na provoz daného typu a charakteru. V daných 
místnostech zabezpeují optimální pohodu prostedí požadovanou pedpisy. První varianta je 
z ekonomického hlediska nejvýhodnjší. Pro komfort uživatele je ale výhodnjší druhá 
varianta. Poátení náklady jsou vtší, ale provozní jsou stejné. Tetí varianta je pro uživatele 
nejkomfortnjší. Poátení náklady a náklady na provoz jsou ale nejvtší.  
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